na. Podeu verificar la seva autenticitat a
I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral

er Di

pi a autentica del docunent el ectronic original custodiat g g go
servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anmb el CVE 3CB2C71813CB4E48B462FF927AE18EL

docunent és una coO

del

traves

Diputacié Tarragona

PROJECTE

Renovacio de I’enllumenat public a diversos

nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia
I

Sol-licitant
Ajuntament d’Aiguamurcia (Alt Camp)

Data
Novembre de 2020

Expedient: 8004330008-2020-0000199
Clau: 2020-0000199

Redaccio: MSET, Enginyeria Municipal

SERVE| D'ASSISTENCIA MUNICIPAL

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30

Aquest



a

Podeu verificar |la seva autenticitat
data d'enmissi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

na.

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4 B462FF927AE18E1

Agquest document és una copia auteéntica del docunent electronic original custodiat per Di gut aci o de Tarrago

traves

Renovaci6 de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

PROJECTE DE RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC A
DIVERSOS NUCLIS AGREGATS AL TM D’AIGUAMURCIA

Diputacio Tarragona

SERVEI DORSSISTERCIA MLSICIPAL

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



na. Podeu verificar la seva autenticitat a
I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral

er Di

o
del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181gCB4E4gB462FF927AE18E1§

document és una copia auténtica del docupent el ectronic original custodiat

traves

Aquest

Renovacié de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

iINDEX

DOCUMENT NUM.1: MEMORIA | ANNEXOS

- 1. Memoria
- 2. Annexos:

- Annex 1: Justificacio de preus

- Annex 2: Control de qualitat

- Annex 3: Pla d’obra

- Annex 4: Reportatge fotografic

- Annex 5: Estudi d’estalvi energétic

- Annex 6: Estudi basic de seguretat i salut
- Annex 7: Estudi luminic

DOCUMENT NUM.2: PLANOLS

Pla 01 .o, Situacié i emplagament
PlaO2fulls1ab.oeieeeeiieenn, Planta estat actual
PlaO3fulls1ab.iieiiiiaeen. Planta noves lluminaries

DOCUMENT NUM.3: PLECS DE CONDICIONS TECNIQUES

- Plec de prescripcions técniques generals
- Plec de condicions técniques particulars

DOCUMENT NUM.4: PRESSUPOST

4.1 ACTUACIO 1: LES POBLES

- Amidaments

- Quadre de preus num. 1
- Quadre de preus nim. 2
- Pressupost parcial

- Resum pressupost

4.2 ACTUACIO 2: EL PLA DE MANLLEU

- Amidaments

- Quadre de preus num. 1
- Quadre de preus nim. 2
- Pressupost parcial

- Resum pressupost

&
_— Sam
Diputacid Tarragona SER'WEI D'ASSISTEN-CIA MUSICIPAL

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



a

Podeu verificar |la seva autenticitat
data d'enmissi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

na.

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4 B462FF927AE18E1

Aquest document és una copia auténtica del document el ectronic original custodiat per Di gut aci o de Tarrago

traves

Renovacié de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

iINDEX

4.3 ACTUACIO 3: MASBARRAT

- Amidaments

- Quadre de preus num. 1
- Quadre de preus nim. 2
- Pressupost parcial

- Resum pressupost

4.4 ACTUACIO 4: AIGUAMURCIA

- Amidaments

- Quadre de preus num. 1
- Quadre de preus nim. 2
- Pressupost parcial

- Resum pressupost

4.5 ACTUACIO 5: SANTES CREUS

- Amidaments

- Quadre de preus num. 1
- Quadre de preus nim. 2
- Pressupost parcial

- Resum pressupost

4.6 RESUM PRESSUPOST DEL CONJUNT D’ACTUACIONS

i *
_— Sam
Diputacid Tarragona SER'WEI D'ASSISTEN-CIA MUSICIPAL

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



a

la seva autenticitat

em ssi 6 30/11/2020 a | es 10: 07:52

gonaA Podeu verifi car
data d'

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

B8

er
CB4E4

ginal custodi at g
CVE 3CB2C7181

Ens anb el

docunent el ectronic ori

de validaci 6 de la Seu El ectronica de

Aquest document és una copia auténtica del
servei

través del

Renovaci6 de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

DOCUMENT 1
MEMORIA | ANNEXOS

Diputacio Tarragona

S| GNAT ELECTRONI CAVENT

SERVEI DORSSISTERCIA MLSICIPAL

PER:
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



Renovaci6 de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

\

1.- MEMORIA

SERVEI DORSSISTERCIA MLSICIPAL

sam

dia 27/11/2020 a les 18:22:30

m
E

=] —

“n 7]

£ o

=) )

| =
=] N
8
¥

2 K7
[=] 5
9 &
h S
WJ

ae

DE

@8

e

&g

o

n<

que Suj ,| 9p B [UQJIIDD @ NSS B | 9P O 19BP | [BA Bp I9AJI9S |9p S9ARI)
o

¢G:,0:0T S3| ® 0¢0C/IT/0E€ QISsWws p elep | m._”m_w._”m_/\hmmu_u_mwvm_mvmvm_u 181/02¢90€ IND 12 a
o a 16110 21UQi108 | jUaUNoOp [op D 1Iud Iné e 1doo 'un s§ juaundop 1Sanby

€T 18110 11U91Ne BASS B | 18D 1) 118A nopod -edobelle]l sp ol1dein 12d " 1e’ipoIsna [eu



a

na. Podeu verificar |a seva autenticitat

o
8, I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

er Di

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4§

document és una copia auténtica del docupent el ectronic original custodiat

traves

Aquest

Renovacié de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

MEMORIA

iINDEX

ANTECEDENTS

ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE | DADES DE L’EQUIP REDACTOR
OBJECTE DEL PROJECTE

ESTAT ACTUAL | DESCRIPCIO DE LES OBRES PREVISTES

DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

NIVELLS D’IL-LUMINACIO

TIPUS D’INSTAL-LACIO | CLASSIFICACIO

ANALISIS DE LA BRILLANTOR DEL FONS DEL CEL DELS NUCLIS AGREGATS
D’AIGUAMURCIA

9. PROPOSTES DE MILLORA

10. HORES DE FUNCIONAMENT

11. SERVEIS AFECTATS

12. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA

13. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

14. REVISIO DE PREUS

15. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

16. ENDERROCS | RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

17. NORMATIVA

18. CONDICIONS REGLAMENTARIES

19. PRESSUPOST

© N Ok~

#
u sam
Diputa cigTa rragona SERVEN D'ASSISTERCIA MLUNI CIPAL

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



a

Podeu verificar |la seva autenticitat
data d'enmissi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

na.

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4 B462FF927AE18E1

Agquest document és una copia auteéntica del docunent electronic original custodiat per Di gut aci o de Tarrago

traves

Renovacié de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

MEMORIA

1. ANTECEDENTS

Aiguamiircia és un municipi de la comarca de I'Alt Camp, Catalunya. Es el municipi més extens de la
comarca, situat a la zona muntanyosa que separa el Penedés del Camp de Tarragona. Limita al nord
amb Querol i Pontons, a I'est amb el Montmell, al sud amb Vila-rodona i a l'oest amb el Pont
d'Armentera i el Pla de Santa Maria. Pel terme municipal hi passa el riu Gaia i la riera de Marmellar,
afluent del riu de Foix. S'hi pot accedir per les carreteres C-51 i C-37 i per l'autopista AP-2.
Aiguamdrcia conté diversos nuclis de poblacid, alguns dels quals superen en nombre d'habitants el
tradicional cap del municipi, el poble d'Aiguamurcia. Sén més habitats, doncs, Santes Creus (al
voltant del conegut monestir del Cister, les Pobles (el nucli més poblat), el Pla de Manlleu i les
urbanitzacions del Mas d'en Perers i els Manantials.

La poblacio total de tots els nuclis es de 901 habitants (2019), te una extensié de 73 km2 i esta situat
a uns 314m d’altitud.

2. ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE | DADES DE L'EQUIP REDACTOR

El present projecte es redacta a peticié de I'Ajuntament d’Aiguamurcia, a la Unitat de Medi Ambient,
Salut Puablica, Enginyeria Municipal i Territori del Serveis d'Assisténcia Municipal de la Diputacié de
Tarragona amb ndmero d’expedient 8004330008-2020-0000199.

3. OBJECTE DEL PROJECTE

El projecte de millora de I'eficiencia energética de I'enllumenat public té com a objectiu I'analisi de la
situacié energeética de les instal-lacions d’enllumenat public, amb la finalitat de determinar el potencial
de reduccié del consum d’energia i definir les propostes de millora que comportin un important estalvi
energétic que es tradueix en un estalvi econdmic i en una disminucié de les emissions de CO2
equivalent.

L’estudi també permet la millora de la qualitat luminica de I'enllumenat i el compliment de la normativa
d’eficiéncia energetica.

No forma part d’aquest projecte estudiar el compliment o les actuacions d’adequacié de les
instal-lacions existents d’enllumenat public del municipi al reglament de baixa tensid, i per tant no es
comprova el seu compliment, i el técnic que signa el present projecte no es responsabilitza del seu
estat actual o futur. Si perd que les noves llumeneres a instal-lar compliran amb el REBT i qualsevol
altra normativa aplicable.

4. ESTAT ACTUAL | DESCRIPCIO DE LES OBRES PREVISTES

Actualment els punts de llum existents son de vapor de sodi, les tipologies de les lluminaries son
classiques i vials de diversos tipus.

Es preveu substituir-les per noves lluminaries de tipus classiques o vials depenent de la tendencia de
cada zona i del tipus de suport existent.

Es preveu una partida per 'adequacié dels quadres eléctrics a les noves potencies de I'enllumenat i
per a la legalitzaci6 de la instal-laci6.
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5. DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

LLUMINARIES

La lluminaria és la responsable del control i la distribucié de la llum emesa per la lampada. El seu
comportament es pot controlar amb variables com el rendiment, la distribuci6é luminica la dimensié o la
estanquitat. Actualment moltes d’aquestes lluminaries del municipi son obsoletes i amb el canvi a LED
es millora I'eficiéncia energetica i la distribucio luminica.

No han de sobrepassar els valors admesos d’emissié de llum cap a I'hemisferi superior (FHSinst) per
cada tipus de zona mediambiental.

LAMPADES

En lactualitat existeixen diferents tipus de fonts de llum, tot i que es necessari escollir-ne d’eficients,
com ara les de vapor de sodi d’alta pressié, fluorescéncia compacta, halogenurs metal-lics i LED. S’ha
de desestimar la utilitzacié de lampades de vapor de mercuri per el seu alt contingut en vapor de
mercuri contaminant i per la seva menor eficiéncia ja que esta prohibit per la Directiva 2011/65/UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre restriccions a la utilitzacié de
determinades substancies perilloses en aparells eléctrics i electronics i Ley 3/2015, de 11 de marzo,
de medidas fiscales, financieras y administrativas. Article 79.

El gran desenvolupament experimentat per la tecnologia LED d’alta poténcia com a font de llum per a
la seva aplicacié en lluminaries d’enllumenat exterior, ha motivat I'aparicié en el mercat de productes
que implanten aquesta tecnologia per a substituir la il-luminacié convencional.

Aquestes innovacions podrien portar grans beneficis si es constata que es tracta d’instal-lacions
d’enllumenat més eficients energéticament i que es redueixen els costos de manteniment en funcié de
la durabilitat.

Es important destacar que els parametres proporcionats per els fabricants dels xips LED no son
extrapolables al funcionament dels mateixos una vegada incorporats a una lluminaria LED, a tall
d’exemple un xip led pot donar un rendiment de 140 Im/W mentre que un cop instal-lat a la lluminaria
aquest pot baixa a 100 - 125 Im/W, degut a que varien segons el disseny i el funcionament de la
mateixa. Fonamentalment és perqué els fabricants caracteritzen els seus LEDs en condicions
nominals, que seran diferents de les condicions de funcionament reals en la propia lluminaria. Per
aquest motiu els fabricants de lluminaries LED han de proporcionar de forma clara, concisa, realista i
normalitzada, les caracteristiques i parametres técnics de les seves lluminaries, possibilitant la
comparativa entre productes de diferents fabricants.

Tot i aix0, avui en dia no esta contemplada la tecnologia LED en el Reglament d’Eficiencia Energeética
de Instal-lacions d’Enllumenat Exterior, encara que hi ha recomanacions i minimes especificacions
tecniques que hauria de reunir qualsevol instal-laci6 LED per a la reforma o nova instal-lacio
d’enllumenat exterior.

EQUIPS AUXILIARS

Son els elements que permeten l'encesa de les lampades o els moduls LED. Poden ser
electromagnetics, electronics, de doble o triple modulacié. Aquests elements poden reduir el consum
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d’energia activa i reactiva, fer que la lampada/LED treballi d’'una forma més optima i incrementar la
vida (til del conjunt.

Els equips auxiliars de les lampades, son accessoris per utilitzar en combinacié amb les lampades de
descarrega, limita el creixement de la intensitat del corrent i subministra a la lampada les
caracteristiqgues de tensié, de freqiéncia i de poténcia adequades a un funcionament estable. El
consum de I'equip auxiliar pot representar entre un 5% i un 30 % sobre el consum de la lampada.

Els equips auxiliars electromagnétics de les lampades s’utilitzen en lampades de descarrega,
basicament formats per fils de coure enrotllats de forma similar a un transformador, en un nucli d’acer
o ferro.

Els equips auxiliars electronics de les lampades utilitzen elements electronics. Aconsegueixen una
major eficacia de la lampada, les pérdues del balast son reduides, i els balasts més petits i lleugers
respecte als electromagnétics.

Els equips auxiliars dels LED (driver) sén basicament fonts d’alimentacié que subministren la tensio
necessaria en corrent continua a voltatges baixos perqué es produeixi una emissid lluminosa en el
dispositiu LED.

Generalment per I'enllumenat public, els driver LED sén fonts de corrent que garanteixen un nivell de
corrent continua constant a la sortida, permeten alimentar directament al LED i permeten opcions de
regulacié de poténcia mitjangant una senal de control. Les intensitats de sortida mes comunes s6n de
350 mA, 500 mA, 700 mA y 1000mA, i un mateix LED o mddul LED com a mes intensitat funcioni mes
flux donara, perd també a mes temperatura treballara, afectant sensiblement al seu desgast. Un factor
important a la hora de triar un bon driver es la seva vida Util, aquesta ve definida per un numero
d’hores de funcionament, un % maxim de fallades i una temperatura maxima ( per exemple: 50.000
hores Ta 70°C y 10% fallades)

SISTEMA DE CONTROL | GESTIO

En els centres de comandament d’encesa i apagada de les lampades, al municipi d’Ulldemolins, no
disposen de sistema de telecontrol simplement disposen de rellotges astrondmics que en gestionen
'encesa i I'apagada en tots els quadres.

MANTENIMENT

L’Ajuntament d’Aiguamdrcia gestiona el manteniment amb mitjans propis.

El personal destinat a aquestes tasques, t¢ com a principal finalitat assegurar la continuitat de
enllumenat public i mantenir el nivell técnic de les instal-lacions, amb les limitacions de realitzar
Unicament un manteniment correctiu quan procedeixi fer una actuacio.

A continuaci6 es descriuen les actuacions que es realitzen.

= Dins el Manteniment Funcional, s’inclouen els seglents serveis:

- Control i regulaci6 de I'encesa i apagada.
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- Control de lampades en servei.
- Reparaci6 d’avaries.
= Dins la realitzacié de treballs no programats, s’inclouen els seglients serveis:

- Desplagaments i modificacions.

- Actuacions puntuals.

- Instal-lacions provisionals.

- Renovaci6 d’instal-lacions obsoletes.

- Reparacions per avaries causades per tercers.
Un bon manteniment de la instal-lacié permetra conservar la qualitat de la instal-lacié, assegurar un
bon funcionament i aconseguir una bona eficiencia energética. Les causes més comuns de la
possible degradacié de I'enllumenat exterior sén les segients:

- Reducci6 progressiva del flux emés per les lampades.

- La bruticia de les lampades i el seu sistema optic.

- Deteriorament dels diferents components del sistema optic.

- Desperfectes produits per agents externs (trafic, vandalisme,...)
Per tot aixd és necessari seguir un correcte manteniment de les instal-lacions d’enllumenat exterior.
Un punt important a tenir en compte en els estudis luminics, és el factor de manteniment (fm), que és
la relacié entre la il-luminacid6 mitjana en la zona il-luminada després d’'un determinat periode de
funcionament de la instal-lacié d’enllumenat exterior (il-luminacié6 mitjana en servei — Esenei), i la

il-luminacié mitjana obtinguda a linici del seu funcionament com a instal-lacié nova (il-luminacié
mitjana inicial — Einiciar).

Esen-'e:' E

f —
m E EI-

inicial

El factor de manteniment sera sempre inferior que la unitat (fm< 1), i interessa que resulti el més elevat
possible per una freqiiencia de manteniment el més baixa possible.

El factor de manteniment sera funcié fonamentalment de:
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a) Tipus de lampada, depreciacié del flux lluminds i la seva supervivéncia en el transcurs del
temps.

La estanqueitat del sistema optic de la lluminaria mantinguda al llarg del seu funcionament.

La naturalesa i modalitat de tancament de la lluminaria.

La qualitat i freqiéncia de les operacions de manteniment.

El grau de contaminaci6 de la zona on s’instal-li el llum.

Q O T
~— ~— ~— ~—

D

El factor de manteniment és el producte dels factors de depreciacié del flux lluminds de les lampades,
de la seva supervivencia i de la depreciacié de la lluminaria.

En estudis s’ha considerat de 0,8 pero si I'ajuntament fa un bon manteniment aquest seria major i per
tant el rendiment de la il-luminacié més bo.

6. NIVELLS D’IL-LUMINACIO

El nivell d’il-luminacié és el conjunt de requisits luminotécnics o fotomeétrics (luminancia, il-luminancia,
uniformitat, enlluernament, relacié amb I'entorn, etc). La seva unitat de mesura és el lux (Ix).

S’haura de comprovar que els nivells d’il-luminacié dels vials s’ajustin als marcats per la legislacié
vigent, en funcié del tipus de via i de la intensitat de transit.

Primerament classificarem els vials de la poblacié en funcio de la velocitat de circulacio, per tot seguit
en funcié de la intensitat mitja de transit diari (IMD), poder coneixer quina classe d’enllumenat és el
correcte.

Segons el Real Decret 1890/2008, del 14 de novembre “ Reglament d’eficiencia energetica en
instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques complementaries EA-01 a EAQ7”

es defineixen els valors limits de proteccio per a les zones referenciades.

Tenint en compte la instruccié técnica EA-02 “Nivells d'il-luminacié” s’obtindran els parametres de
referencia.

« Es classificaran el tipus de les diferents vies mitjangant la Taula 1 —Classificacié de Vies.

o . . Velocitat del transit rodat
Classificacio Tipus de via
(km/h)
A d'alta velocitat v =6l
B de velocitat moderada J0=<v<60
C carrils bici
D de baixa velocitat Sv=30
E vies de vianants vEh

Taula 1 — Classificaci6 de Vies
Hem considerat la zona dels nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia amb velocitat moderada (B).

L’enllumenat de les vies del tipus B, s’escolliran mitjan¢ant la Taula 3.
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Taula 3 - Classes d'enllumenat per a vies tipus B

Situacions Tipus de vies Classe
de projecte P denllumenat(’)
» Vies urbanes secundaries de connexio a urbanes de transit important.
» Vies distribuidores locals i a zones residencials i fingues.
Intensitat de transit
B1 IMD 2 000 ME2/ ME3c
IMD € T000 e ME4h | MES | MEG

» Carreteres Jocals en arees rurals.
Intensitat de trdnsit 1 complexitat del tracat de lacarretera
B2 IMD = 7.000... ME2 | ME3b
IMD <7.000......... ME4b / MES

" Per a totes les situacions de projecte B11 B2, quan les zones proximes siguin clares (fons clars), totes les vies de trénsithan d'incrementar les
seves exigéncies a les de |a classe d'enllumenat immediatament superior.

Tenint en compte una situacié de projecte B1, s’ha considerat una classificaci6 ME6 per a una
intensitat de transit moderada.

Es tindra en compte que les zones que necessitin enllumenat especific, com ara parcs i jardins,
rotondes, etc..., el nivell d’il-luminacié s’adaptara durant I'execucié de I'obra segons especificacions
marcades al Real Decret 1890/2008.

7. TIPUS D’INSTAL-LACIO | CLASSIFICACIO

Un cop realitzades les modificacions a la instal-lacié caldra legalitzar-les, ja que les instal-lacié esta
classificada com a instal-lacié d’enllumenat exterior (REBT, ITC-BT-04). Mitjancant projecte aquelles
amb poténcia instal-lada superior a 5 kW i mitjangant memoria técnica de disseny la resta. Segons el
decret 363/2004 si la instal-lacié es troba classificada dins el grup “k)” amb poténcia superior a 5 kW
fet pel qual caldra la realitzacié d’un projecte de baixa tensi6 la resta caldra una memoria técnica de
disseny .

En el cas que les instal-lacions es trobin legalitzades caldra recopilar la documentacié necessari de
l'instal-lador que realitzi els canvis descrits en aquest projecte per tal que en la propera inspeccio
periodica es pugui adjunta com ara certificats de la part de les instal-lacions modificades i nous
esquemes unifilars.

8. ANALISIS DE LA BRILLANTOR DEL FONS DEL CEL DELS NUCLIS AGREGATS AL TM
D’AIGUAMURCIA

La llei 6/2001, defineix com a zonificacié de Catalunya segons la proteccid del territori a la
contaminacié lluminosa, tal i com s’especifica al Decret 190/2015, les zones es classifiquen com:

ZONA E1: proteccié maxima de la contaminacié luminica, sén les arees incloses al Pla d’espais
d’interés natural (PEIN); els espais de la xarxa Natura 2000, les platges, les costes i les ribes d’aiglies
continentals, no integrades en els nuclis de poblacié o en els nuclis industrials consolidats, i també les
arees que el departament competent en matéria de medi ambient aprova amb aquest nivell de
proteccié a proposta de I'ajuntament.
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ZONA E2: proteccid alta de la contaminacié luminica, son les arees que el planejament urbanistic
classifica com a sol no urbanitzable, fora de les zones E1, i també les arees que el departament
competent en matéria de medi ambient aprova amb aquest nivell de protecci6 a proposta de
lajuntament.

ZONA E3: protecci6 moderada de la contaminacié luminica, son les arees que el planejament
urbanistic classifica com a sol urba o urbanitzable, excepte les arees que son zona E1, E2 o E4.
També es classifiquen com zones E3 els espais d’Us intensiu durant la nit per I'alta mobilitat de
persones o per la seva elevada activitat comercial o d’'oci, situats en sdl no urbanitzable, que els
ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matéria de medi ambient aprova.

La il-luminacié en arees de zones E3 properes a punts de referéncia, zones E1 0 zones aquatiques
marines i continentals ha de ser especialment respectuosa per evitar efectes pertorbadors en el medi.

ZONA E4: proteccié menor de la contaminaci6 luminica, sén de sol urba d’Us intensiu durant la nit per
l'alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, que els ajuntaments
proposen com a tals i el departament competent en matéria de medi ambient aprova. No es poden
classificar com a zones E4 els espais que estan a menys de 2 km d’'una zona E1.

En els nuclis agregats al TM d’Aiguamdrcia els tipus de zones que existeixen sén les mostrades a
continuacio:
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Proteccio envers la contaminacio lluminosa &

- Zona E1
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Les lampades a emprar, en funcidé de I'norari d’Us i de la zona de proteccid envers la contaminacié
luminica en qué estan ubicades, son les segients:
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Zona de protecciéo | Horari de vespre [Horari de nit

E1 Tipus | Tipus |
E2 Tipus Il Tipus Il
E3i E4 Tipus 1l Tipus 1l

En els nuclis agregats al TM d’Aiguamdrcia, totes les zones d’actuacio estan classificades com a E3.

En general:

- Sempre es podra utilitzar una tipologia de lampada establerta per zones de proteccié més
elevada.

- Totes les lampades que s'’instal-lin a I'enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiencia
energetica A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la Uni6
Europea, amb I'excepcié de les lampades instal-lades en enllumenats de seguretat, senyals i
anuncis lluminosos i en I'enllumenat nadalenc.

Els percentatges maxims de flux lluminds d’hemisferi superior instal-lat (FHSinst) d’'un llum, en funcié
de l'horari i de la zona de proteccié envers la contaminaci6é luminica en qué esta ubicat, son els

seguents:
Zona de FHSinst. (%)
proteccié . - -
Horari de Horari de nit
vespre

E1 1 1
E2 5 1
E3 10 5
E4 15 10

En aquest estudi perd no s’ha valorat el compliment en aquest sentit ja que I'inventari no disposava
d’aquesta informacio, si perd que caldra que les noves lluminaries a instal-lar compleixin aquest
parametre.

Els nivells maxims d'il-luminacié intrusa, en funcié de I'horari d’'Us i de la zona de protecci6é envers la
contaminacié luminica sobre la qual té incidéncia la instal-laci6é d’il-luminacio, sén els seglents:

ll-luminacié intrusa (lux)

.. Horari de vespre |Horari de nit
Zona de proteccio

E1 2 1
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E2 5 2
E3 10 5
E4 25 10

La il-luminaci6 intrusa produida per I'enllumenat public sobre la facana d'un edifici es mesura per
sobre dels 4 m del sol.

En els nuclis agregats al TM d’Aiguamdrcia, les zones d’actuacié que estan classificades com a E3, la
il-luminacio intrusa tindra un maxim de 1 lux. En aquest estudi perd no s’ha valorat el compliment en
aquest sentit, si perd que caldra que les noves lluminaries a instal-lar compleixin aquest parametre.

Els nivells maxims d’intensitat lluminosa emesa per un llum en direccions a arees protegides i cap a
determinades arees que pugui provocar pertorbacié al medi, moléstia o enlluernament a persones, en
funcié de la zona de proteccié envers la contaminacidé luminica sobre la qual té incidéncia la
instal-lacié d’il-luminacid, sén els seguents:

Zona de proteccio | Intensitat lluminosa (cd)
E1 2.500
E2 7.500
E3 10.000
E4 25.000

En els nuclis agregats al TM d’Aiguamdrcia, les zones d’actuacié que estan classificades com a E3 la
intensitat lluminosa tindra un maxim de 2.500 cd. En aquest estudi perd no s’ha valorat el compliment
en aquest sentit, si perd que caldra que les noves lluminaries a instal-lar compleixin aquest parametre.

9. PROPOSTES DE MILLORA

Per tal d’aconseguir el maxim estalvi energétic es proposen una serie d’actuacions a realitzar en
llumeneres, equips i lampades. Aquestes actuacions comportaran d’altres actuacions, que encara que
no ajudin a millorar I'eficiéncia energetica, s6n necessaries per la implantacio de les primeres.

Aquest canvis o actuacions els podem veure exactament en els amidaments i pressupost. De manera
resumida les actuacions que es realitzaran, sense tenir en compte a on es realitzaran seran les
seguents:
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Llums projectades:

Denominacié Unitats Tipus de lampada Poténcia
Classiques 189 LED 25 W
Vials 106 LED 58 W
Projectors 14 LED 98 W
Projectors 2 LED 150 W

Tots els equips electronics seran programables i regulables, per tal de poder fer funcionar I'enllumenat
unes certes hores a ple rendiment i unes altres hores a rendiment reduit.

Es proposa a I’Ajuntament que un cop realitzats els canvis modifiqui la potencia contractada
dels quadres per adaptar-la a la potencia instal-lada.

Pel que fa a les lluminaries es proposa la substitucié de les lluminaries actuals que no son de LED per
noves lluminaries LED, aquestes hauran de complir les recomanacions indicades en el document
“REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DE
ALUMBRADO EXTERIOR” i a més a més compliran les seglients caracteristiques técniques:

- Materials:

- Armadura de fosa injectada d'alumini LM6 (A AC-44100 AISI12) baix contingut en coure <0,1%.

- Cupula baixa de xapa d'alumini repulsada 1050-E S/ UNE 38117.

- Tancament de vidre pla temperat o de vidre temperat lenticular.

- Cubeta de policarbonat.

- Reflector d'alumini anoditzat i segellat. Asimétric longitudinal, Asimetric frontal o Simetric de
revolucio.

- Acabat:
- Pintura Poliéster Pols color gris RAL 9006 mat o gris texturat RAL 7015.

- Especificacions Eléctriques:

- Cl => Classe Eléctrica |.

- Opcionalment es pot configurar amb proteccio eléctrica classe Il.

- Voltatge entrada => (230V) (50Hz).

- Distorsié harmonica total <20%.

- Estanquitat general: Segons EN 60529, grau d'estanqueitat de la lluminaria IP66.

- Grau de protecci6 contra impactes: Segons A 62262, grau de proteccié contra impactes 1K10.

- Temperatura de funcionament: -20 ° C a 35 ° C.

- Factor de potencia del driver = 0,9 pel voltatge de funcionament normal

- Dotada d’equip (driver) amb regulacié per linia de comandament, sense linia de comandament
(autoregulacié), per flux de capcalera, mitjangcant telegestié amb entrada 1-10V o Dali.
Programacié a mida amb més de 3 passos de regulacié y manteniment del flux de sortida
constant.
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- Vida dtil mitja estimada, L70B10 = 100.000 h amb una temperatura ambient de funcionament
de 25°C

- Garantia Standard del conjunt = 10 anys (I' apagat simultani de mes d’'un 10% dels led’s del
conjunt optic de las lluminaries instal-lades sera considerat fallada total sota garantia)

- Eficiencia minima de la lluminaria = 95 Im/W

- Relaci6 de flux cap a I’hemisferi superior (FHS) < 1%

- LED amb temperatura de color 1800 K

- Fixacio de la llumenera al suport lateral o vertical segons necessitats.

- Difusor de vidre temperat o policarbonat, pla o corbat i transparent.

- La placa de LED’s s’haura de poder substituir en cas de fallada de la mateixa.

- La poténcia es definira en funcié de I'estudi técnic presentat a l'inici del contracte per complir
els nivells exigits a la zona on s’ha d'instal-lar la lluminaria d’acord a la normativa vigent i als
nivells requerits per I’Ajuntament.

- Certificats d’acord amb I'annex 2 i 3 del document REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES
PARA LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR.

- COMPLIMENT A NORMATIVA:
- Norma Lluminaria:
UNE EN 60598-1:2009
UNE EN 60598-2-5:1999
- Norma Compatibilitat Electromagnética
- UNE EN 55015:2013
- UNE EN 61000-3-2:2014
- UNE EN 61000-3-3:2013

10. HORES DE FUNCIONAMENT

S’ha estimat que I'enllumenat public del municipi, actualment esta programat per funcionar unes 4.200
hores aproximadament. Es a dir que no te retras respecte a posta del sol en I'encesa ni en I'apagada.

Per donar més qualitat a I'enllumenat es proposa mantenir programat I'enllumenat a 4.200 hores, per
tant aquest funcionara amb les hores de la posta i la sortida del sol.

Amb l'objectiu d’estalviar energia, es proposa una reduccié de poténcia al 30% durant 8 hores de la
nit, 2 abans de la meitat de la nit i 6 després, en tots els quadres. Aquesta regulacié es fara mitjancant
els equips electronics programables de les noves llumeneres a instal-lar, per tant I'enllumenat de totes
les zones disposara de dos nivells un primer mes alt a les hores de mes moviment i un segon mes
baix.

11. SERVEIS AFECTATS
En el present projecte no es contempla I'afeccié de serveis tret dels que propiament, son objecte de

millora. De totes maneres el servei d’enllumenat public tot i ésser afectat per les obres, es garantira
en tot moment el seu servei, tret de petits talls esporadics.
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12. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA

Per a la realitzacié de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un termini
total d’execucidé de 3 mesos, comptats a partir de l'inici de les mateixes.

El periode de garantia, per a les obres del present projecte és d’un any un cop lliurada 'obra.

13. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Segons l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, s’exigeix la
classificacio per a contractar amb les Administracions Publiques I'execucié de contractes d’obres per
un imports igual o superior a 500.000 €.

No es necessaria la classificacié del contractista, atés que no es supera I'import de 500.000 € (sense
IVA).

14. REVISIO DE PREUS

La revisid de preus esta regulada amb els termes que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public.

- A Tlarticle 89 “Procedencia i limits” punt 5, estableix, a excepcid de la previsi6 de la
improcedéncia, que la revisié de preus tindra lloc quan el contracte s’hagués executat almenys el
20 % del seu import i hagués transcorregut dos anys des de la seva adjudicacid, de tal mode que
ni el primer 20 % executat, ni els dos primers anys d’execucid, comptats des de dita adjudicacio,
poden ser objecte de revisié.

- A l'article 89 “Procedeéncia i limits” punt 4, estableix que en el Plec de clausules administratives
particulars o en el contracte s’haura de detallar, en el seu cas, la formula o sistema de revisié
aplicable.

15. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

El present projecte es refereix a una obra completa susceptible d’ésser lliurada al Servei Pablic un
cop acabada, reunint els requisits de la Llei 9/207, de 8 de novembre, de contractes del sector public.
16. ENDERROCS | RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

Es complira I'establert pel Decret 89/2010 de 29 de juny, Programa de gestié de residus de la

construccio de Catalunya (PROGROC), que regula la produccid i gestié dels residus de la construccio
i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.
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17. NORMATIVA
Les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions seglents:
GENERAL
» Decret 1/2010 pel que s’aprova el Text refés de la Llei d’Urbanisme (DOGC num. 5686 de
5/08/2010).
» Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (DOGC num. 4682
de 24/07/2006).

* Llei 3/2010 de prevenci6 i seguretat en matéria d'incendis de Catalunya (DOGC num. 5584
de 10/03/2010).

GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES
« Decret 120/1992 del Departament d’Indlstria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents
subministraments publics que discorren pel subsol. (DOGC nim. 1606 de 12/06/1992) Decret
196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC num.

1649 de 25/09/1992).
BAIXA TENSIO
* Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotécnic per a baixa
tensio6.

« Llei 18/2008 de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament eléctric.

ENLLUMENAT PUBLIC

* Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del
medi nocturn.

* Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiéncia
energética en instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques
complementaries EA-01 a EA-07.

« DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

18. CONDICIONS REGLAMENTARIES

18.1. Prescripcions técniques

El plec de prescripcions técniques particulars inclos en el document nim. 3 d’aquest projecte es
divideix en cinc capitols. En el primer es defineix la descripcid de les obres del projecte. Aixi mateix,
en el segon, tercer, quart i cinqué es descriuen els diferents elements de I'obra, de la seglent forma:
primer apareixen les condicions que han de reunir els materials, dispositius i instal-lacions que s’han
d’emprar, aixi com les caracteristiques de cadascun, seguint a cada cas les normes i instruccions
oficials vigents per cadascun. En tercer lloc, s’especifica I'amidament, valoracié i abonament de les
obres si és valid de les partides i unitats necessaries per a la seva completa i exhaustiva definicio.
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També queda especificada la forma d’abonament de les obres accessories i de les partides algades
en cas que n’hi haguessin.

18.2. Preus

L’estudi de tots els preus que consten en els quadres corresponents, es detalla en la justificacioé de
preus (Annex 1). En aquest projecte s’han diferenciat els seglients conceptes:

Ma d’obra:

S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la ma d’obra, els preus reals a la zona, i
s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els
conceptes estimats a la legislacié vigent. D’aquesta manera s’han obtingut les despeses totals per
jornada de treball i hora per a cadascuna de les categories dels operaris, sobre la qual s’ha aplicat un
augment de I'1% en concepte de despeses auxiliars.

Magquinaria:

Respecte a la maquinaria a emprar a les diferents unitats d’obra, se’n determina el cost horari a partir
del preu d’adquisicié deduint d’aquest la repercussié de I'amortitzacié de la maquina, aixi com les
despeses de conservacio i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horaries,
combustibles, lubricants i personal conductor o mecanic. Per ultim, s’han tingut en compte unes
petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb
aquestes dades s’han obtingut les depeses horaries de cadascuna de les maquines.

Preu dels materials a preu d’obra:

Aquest preu s’ha deduit a partir del valor d’adquisicié en magatzem i incrementant-lo amb els import
de transport, carrega i descarrega i pérdua de material o trencament durant la manipulacié dels
materials. Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren en els
estats d’amidaments, tenint en compte, d’'una banda, el rendiment de cada maquina i del personal
necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a
I'execucié de cada unitat d’'obra. Amb tots aquests conceptes s’ha obtingut el cost directe, en el qual
s’aplica pel concepte de cost indirecte, un augment arrodonit del 4% del cost directe corresponent. La
suma d’aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total
de cada unitat d’obra, el detall del qual es traslladara als corresponents quadres de preus nim. 1i 2.
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19. PRESSUPOST
19.1 ACTUACIO 1: LES POBLES
ACTUACIO 1 - Las Pobles
CAPITOL AESUM MPORT EUROS
Co1 ER PDEIIER | oot oo st 2ot e Y SRR T N S e 44575 58
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL £4875,58
13.00% Dezpeses Genemls...oooe . SB35 53
£00% Berafici indential . 169253
SUMA DE DESPESES | BEMEFIC B30,
PRESSUPOST D'EXECUCHO PER CONTRACTA 53404 84
oL 11214 41 1121441
PAESSUPOST GENERAL DE LICTACKD B4 616,35

Puja &l pressupest general de licitacid I'esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SETZE EURDS amb TRENTA-CIMGC CEM-

TIMS

19.2 ACTUACIO 2: EL PLA DE MANLLEU

ACTUACIO 2 - El P13 de ManBisu

CAPTOL RESUM IMPORT BEURDS
o2 kD=, e e e T2
PRESSUPOST 'EXECUCH) MATERIAL o Tz
13,00% Despeses Genermls .. 2896 03
E00% Benehcimdusbml 1.336 53
SUMA DE DESPESES | BEMEFICI 4232 JB&
PRESSUPOST EXECUCH) PER CONTRACTA 2 50073
HO%IVA 00000000 5.567 05 5,567 15
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIO 076,

Puja & pressupost generl oe licitacid ‘esmentada quantis! de TRENTA-DOS MIL SETANTA-51S EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS

19.3 ACTUACIO 3: MASBARRAT
ACTUACIO 3 - Masbarrat

CAPITOL RESUM IMPORT EURDS
Co3 MARBARRAT . e 6.581,%0
PRESSURQST D'EXECUCH) MATERIAL 6.381,59
13,00% Dezpeses Genamls...oo...oe.ee.. B ES
E.00% Bemeficimdusiaal 4129
SUMA DE DESPESES | BEMEFIC 1.307 58
PRESSUSOST D'EXECUCH) PER CONTRACTA 318946
Hporelrn - o - 171879 1.719,79
PRESSUPDST GENERAL DE LICITACID 9.900,25

Puja &l pressupast gensral de Bcitacid |'esmentada quantitst de ROU MIL NOU-CENTS NOU EURCS amb VINT-H-CING CENTIMS
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19.4 ACTUACIO 4: AIGUAMURCIA
ACTUACIO & - Aiguamareia
CAPTOL RESUM IMPORT EURDS
o AIGUANEIRCA. et L 8 g, ] 1146413
PRESSUPOST D'EXECUCHO MATERIAL 11.464,15
13,00% De=peses Genemis ... 1.490 34
E00% Berefici ndusial ... BAT B3
SLMA DE DESPESES | BEMEFICT il
PRESSUPOST D'EXECUCHO PER CONTRACTA 1364234
PSRN e i 2.964 8% 1AB4 B
PRESSUPOST GENERAL D€ LICITACIK 165072
Puja &f pressupost general da ficitacid I'esmentda guantitat de SETZE MIL CMC-CENTS SET EUROS amb VINT--TRES CENTIMS
19.5 ACTUACIO 5: SANTES CREUS
ACTUACIO 5 - Santes Creus
CAPTOL REFIM IMPORT EURDS
Cis 3ANTEECRERPS . A T T e i MmaE
PRESSUPOST D'EXECUCIH) MATERIAL M I7d, D6
13.00% Dezpeses Geremis. ik 315563
EJ0% Berefici ndustal .. 1e3a4
SUMA DE DESPESEE | HENEFRC] 4 5207
PRESSUPGST D'ENECUCHD PER CONTRACTA H1.386,13
AOONENA e e e e E.DGE D2 6.066,02
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACKD Mes2.2

Pujd & pressupasl general de (iciacid lesmentsda quantiat de TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CWQUANTA-DOS EUROS amb
VINT-HDOS CENTIMS

19.6 RESUM DEL PRESSUPOST DEL CONJUNT D’ACTUACIONS

Renovacio de I'enllumenat pablic a diverses nuclis agregats 3l TM o Aiguamdrcis

CAPMTOL RESUM IMPORT EURDS
o LEE POBLES.. i e i 44 575,58
coz EL PLA DE MANLLEU.. & 2 T2
co3 MASBARRAT . S £.581,90
o ARUAMURCIA L 1146413
Cos SANTES CREUS oo e e 24 374 06
PRESSUPOST D'EXECUCH) MATERIAL 19TTLE

13,00% Despeses Genemls ... ... 1427047

£,00% Benefici indusiial........ £.506 37
SUMA OE DESPESES | BEMEFIC] 2035654
PRESSUPOST D'EXECUCK) PER CONTRACTA 130829 B
npsavs 0 AR 73 743273
PRESSUPDST GENERAL DE LICITACID 153,061, 88

Puja el pressupost general de licilacid |'esmentada quantitst de CENT CINQUANTA-VUIT MIL SEIXANTA-LUN EURGS amb VINTANTANUIT CEM-
TIMS

Tarragona, novembre de 2020
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cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL C01 LES POBLES
SUBCAPITOL C01.1 Enllumenat public
UD02316ES u  Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a magat-
zem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos desconnexié i part proporcional de gestié de
residus.
A012H000 0,250 h  Oficial 1a electricista 21,50 5,38
C1504R00 0,250 h  Camio cistella h=10m 34,11 8,53
A013H000 0,250 h  Ajudant electricista 19,20 4,80
A%000001 1,000 %  Despeses auxiliars ma d'obra 10,20 0,10
SUMA (@ Partida ......cc.oceeeeeeierercieee s 18,81
Costos indirectes ..........c.ocverrrereennns 4% 0,75
TOTAL PARTIDA 19,56
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
YPRA50V33 u  Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injectat, coberta
plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar
1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
NSpral32 1,000 u  Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting, 24leds, 220,00 220,00
25W Led Ambar o similar
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
Suma la partida ... 268,26
Costos indirectes 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
DSTMJ310MC u  Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundicié d'alumini injectat Clase
I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonlighting o similar
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
DSTMJ3 1,000 u  lluminaria vial LED Nath M de simonlighting o similar 220,00 220,00
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
SuMa [a Partida ..o 268,26
Costos indirectes . 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
PROMAX90 u  Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led ambar
1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini injectat, coberta pla-
na, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK09 de 100 leds i 98W, Led ambar
1800K, model KOS L de simonlighting o similar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitza-
da.
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
PROmaxL90 1,000 u  Projector LED 98w 1800°K model KOS L de simonlighting 244,00 244,00
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
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cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUMA (@ PArtida ......coveveeeeeienere s 292,26
Costos indirectes .........coocvervrereens 4% 11,69
TOTAL PARTIDA 303,95

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRES EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

UPROL150RM u  Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W 1800K

Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W, 1800°K. Inclos ancoratge amb lira orien-
table galvanitzada i connexié a caixa o registre de la xarxa existent.

A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68

A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60

PROL150 1,000 u  Projector LED 150w 1800°K 285,00 285,00

C1504R00 0,500 h  Cami6 cistella h=10m 34,11 17,06

AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00

A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
SUMA (@ PArtida ......ccoveveeeeeeerere s 336,68
Costos iNdirectes ........ocreerrenreenens 4% 13,47
TOTAL PARTIDA 350,15

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS amb QUINZE CENTIMS

SUBCAPITOL C01.2 Diversos

PA000001 Pa Partida algada a justificar per imprevistos
Partida algada a justificar per imprevistos.

Sense descomposicid
Costos indirectes ... 4% 80,00
TOTAL PARTIDA 2.080,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS MIL VUITANTA EUROS
PALEG001 u Legalitzacié eléctrica

Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits necessaris
per a la legalitzaci6.

Sense descomposicié
Costos indirectes ..........c.ocvervreveennns 4% 40,00
TOTAL PARTIDA 1.040,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL QUARANTA EUROS
PAARQO1 Pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres

Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccié i comandament
per legalitzacio.

Sense descomposicid
Costos indirectes .........ccccererieriees 4% 60,00
TOTAL PARTIDA 1.560,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS
PASS0001 u  Seguretatisalut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
Sense descomposicid
Costos indirectes ..........coocverrrereenns 4% 42,00
TOTAL PARTIDA 1.092,00

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de MIL NORANTA-DOS EUROS

Pagina 2

sssas

Diputacié Tarragona SERVEI D'ASSISTENCIA MUNICIPAL

S| GNAT ELECTRONI CAVENT

PER: ! .
A Sert Compt e orabr T DN +* (SIG el dia 27/11/2020 a les 18: 22: 30 Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003. Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.



JUSTIFICACIO DE PREUS

Renovacié de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d'Aiguamurcia

a

Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

na.

i

utaci o de Tarral

er Di

I"Ens anb el CVE 3CBZC7181gCB4E4gB462FF927AE18E1

S| GNAT ELECTRONI CAVENT
Al bert Conpte Jornet -

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL C02 EL PLA DE MANLLEU
SUBCAPITOL C02.1 Enllumenat piblic
UD02316ES u  Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a magat-
zem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos desconnexié i part proporcional de gestié de
residus.
A012H000 0,250 h  Oficial 1a electricista 21,50 5,38
C1504R00 0,250 h  Camio cistella h=10m 34,11 8,53
A013H000 0,250 h  Ajudant electricista 19,20 4,80
A%000001 1,000 %  Despeses auxiliars ma d'obra 10,20 0,10
SUMA (@ Partida ......cc.oceeeeeeierercieee s 18,81
Costos indirectes ..........c.ocverrrereennns 4% 0,75
TOTAL PARTIDA 19,56
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
YPRA50V33 u  Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injectat, coberta
plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar
1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
NSpral32 1,000 u  Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting, 24leds, 220,00 220,00
25W Led Ambar o similar
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
Suma la partida ... 268,26
Costos indirectes 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
DSTMJ310MC u  Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundicié d'alumini injectat Clase
I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonlighting o similar
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
DSTMJ3 1,000 u  lluminaria vial LED Nath M de simonlighting o similar 220,00 220,00
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
SuMa [a Partida ..o 268,26
Costos indirectes . 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
PROMAX90 u  Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led ambar
1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini injectat, coberta pla-
na, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK09 de 100 leds i 98W, Led ambar
1800K, model KOS L de simonlighting o similar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitza-
da.
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
PROmaxL90 1,000 u  Projector LED 98w 1800°K model KOS L de simonlighting 244,00 244,00
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
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cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUMA (@ PArtida ......coveveeeeeienere s 292,26
Costos iNdirectes .......ccoovrverreerrerenen. 4% 11,69
TOTAL PARTIDA 303,95

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRES EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

SUBCAPITOL C02.2 Diversos

PA000002 pa Partida algada a justificar per imprevistos
Partida algada a justificar per imprevistos.

Sense descomposicid
Costos indirectes .........ccoceververerrnnnen 4% 40,00

TOTAL PARTIDA 1.040,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL QUARANTA EUROS

PALEG002 u Legalitzacié eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits necessaris
per a la legalitzacio6.

Sense descomposicié
Costos indirectes .........coocverrrereens 4% 20,00
TOTAL PARTIDA 520,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT EUROS
PAARQ02 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres

Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccié i comandament
per legalitzacio.

Sense descomposicid
Costos indirectes .........cccoererieries 4% 40,00
TOTAL PARTIDA 1.040,00
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de MIL QUARANTA EUROS
PASS0002 u  Seguretati salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
Sense descomposicié
Costos indirectes ..........coocverrrereens 4% 20,00
TOTAL PARTIDA 520,00

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT EUROS
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cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL C03 MASBARRAT
SUBCAPITOL C03.1 Enllumenat piblic
UD02316ES u  Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a magat-
zem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos desconnexié i part proporcional de gestié de
residus.
A012H000 0,250 h  Oficial 1a electricista 21,50 5,38
C1504R00 0,250 h  Camio cistella h=10m 34,11 8,53
A013H000 0,250 h  Ajudant electricista 19,20 4,80
A%000001 1,000 %  Despeses auxiliars ma d'obra 10,20 0,10
SUMA (@ Partida ......cc.oceeeeeeierercieee s 18,81
Costos indirectes ..........c.ocverrrereennns 4% 0,75
TOTAL PARTIDA 19,56
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
YPRA50V33 u  Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injectat, coberta
plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar
1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
NSpral32 1,000 u  Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting, 24leds, 220,00 220,00
25W Led Ambar o similar
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
Suma la partida ... 268,26
Costos indirectes 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
DSTMJ310MC u  Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundicié d'alumini injectat Clase
I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonlighting o similar
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
DSTMJ3 1,000 u  lluminaria vial LED Nath M de simonlighting o similar 220,00 220,00
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
SuMa [a Partida ..o 268,26
Costos indirectes . 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
PROMAX90 u  Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led ambar
1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini injectat, coberta pla-
na, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK09 de 100 leds i 98W, Led ambar
1800K, model KOS L de simonlighting o similar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitza-
da.
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
PROmaxL90 1,000 u  Projector LED 98w 1800°K model KOS L de simonlighting 244,00 244,00
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
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cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUMA (@ PArtida ......coveveeeeeienere s 292,26
Costos indirectes .........coocvervrereens 4% 11,69
TOTAL PARTIDA 303,95

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRES EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

UPROL150RM u  Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W 1800K

Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W, 1800°K. Inclos ancoratge amb lira orien-
table galvanitzada i connexié a caixa o registre de la xarxa existent.

A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68

A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60

PROL150 1,000 u  Projector LED 150w 1800°K 285,00 285,00

C1504R00 0,500 h  Cami6 cistella h=10m 34,11 17,06

AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00

A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
SUMA (@ PArtida ......ccoveveeeeeeerere s 336,68
Costos iNdirectes ........ocreerrenreenens 4% 13,47
TOTAL PARTIDA 350,15

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS amb QUINZE CENTIMS

SUBCAPITOL C03.2 Diversos

PA000003 pa Partida algada a justificar per imprevistos
Partida algada a justificar per imprevistos.

Sense descomposicid
Costos indirectes ........coocreereerereeeneen. 4% 20,00
TOTAL PARTIDA 520,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT EUROS

PALEG003 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits necessaris
per a la legalitzaci6.

Sense descomposicié
Costos indirectes ..........coocverrreveens 4% 8,00
TOTAL PARTIDA 208,00
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUIT EUROS
PAARQO3 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres

Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccié i comandament
per legalitzacio.

Sense descomposicid
Costos indirectes .........ccccevverieries 4% 20,00
TOTAL PARTIDA 520,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT EUROS
PASS0003 u  Seguretatisalut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
Sense descomposicié
Costos indirectes ..........cocverrreveenns 4% 10,00
TOTAL PARTIDA 260,00

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS
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cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL C04 AIGUAMURCIA
SUBCAPITOL C04.1 Enllumenat public
UD02316ES u  Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a magat-
zem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos desconnexié i part proporcional de gestié de
residus.
A012H000 0,250 h  Oficial 1a electricista 21,50 5,38
C1504R00 0,250 h  Camio cistella h=10m 34,11 8,53
A013H000 0,250 h  Ajudant electricista 19,20 4,80
A%000001 1,000 %  Despeses auxiliars ma d'obra 10,20 0,10
SUMA (@ Partida ......cc.oceeeeeeierercieee s 18,81
Costos indirectes ..........c.ocverrrereennns 4% 0,75
TOTAL PARTIDA 19,56
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
YPRA50V33 u  Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injectat, coberta
plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar
1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
NSpral32 1,000 u  Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting, 24leds, 220,00 220,00
25W Led Ambar o similar
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
Suma la partida ... 268,26
Costos indirectes 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
DSTMJ310MC u  Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundicié d'alumini injectat Clase
I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonlighting o similar
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
DSTMJ3 1,000 u  lluminaria vial LED Nath M de simonlighting o similar 220,00 220,00
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
SuMa [a Partida ..o 268,26
Costos indirectes . 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
PROMAX90 u  Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led ambar
1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini injectat, coberta pla-
na, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK09 de 100 leds i 98W, Led ambar
1800K, model KOS L de simonlighting o similar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitza-
da.
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
PROmaxL90 1,000 u  Projector LED 98w 1800°K model KOS L de simonlighting 244,00 244,00
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
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cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUMA (@ PArtida ......coveveeeeeienere s 292,26
Costos indirectes .........coocvervrereens 4% 11,69
TOTAL PARTIDA 303,95

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRES EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

UPROL150RM u  Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W 1800K

Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W, 1800°K. Inclos ancoratge amb lira orien-
table galvanitzada i connexié a caixa o registre de la xarxa existent.

A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68

A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60

PROL150 1,000 u  Projector LED 150w 1800°K 285,00 285,00

C1504R00 0,500 h  Cami6 cistella h=10m 34,11 17,06

AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00

A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
SUMA (@ PArtida ......ccoveveeeeeeerere s 336,68
Costos iNdirectes ........ocreerrenreenens 4% 13,47
TOTAL PARTIDA 350,15

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS amb QUINZE CENTIMS

SUBCAPITOL C04.2 Diversos

PA000004 pa Partida algada a justificar per imprevistos
Partida algada a justificar per imprevistos.

Sense descomposicid
Costos indirectes ........coocreereerereeeneen. 4% 20,00
TOTAL PARTIDA 520,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT EUROS

PALEG004 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits necessaris
per a la legalitzaci6.

Sense descomposicié
Costos indirectes ..........coocverrrereens 4% 12,00
TOTAL PARTIDA 312,00
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRES-CENTS DOTZE EUROS
PAARQ04 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres

Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccié i comandament
per legalitzacio.

Sense descomposicid
Costos indirectes .........ccccererieriees 4% 20,00
TOTAL PARTIDA 520,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT EUROS
PASS0004 u  Seguretatisalut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
Sense descomposicié
Costos indirectes ..........cocverrreveenns 4% 10,00
TOTAL PARTIDA 260,00

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS
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CAPITOL C05 SANTES CREUS
SUBCAPITOL C05.1 Enllumenat piblic
UD02316ES u  Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a magat-
zem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos desconnexié i part proporcional de gestié de
residus.
A012H000 0,250 h  Oficial 1a electricista 21,50 5,38
C1504R00 0,250 h  Camio cistella h=10m 34,11 8,53
A013H000 0,250 h  Ajudant electricista 19,20 4,80
A%000001 1,000 %  Despeses auxiliars ma d'obra 10,20 0,10
SUMA (@ Partida ......cc.oceeeeeeierercieee s 18,81
Costos indirectes ..........c.ocverrrereennns 4% 0,75
TOTAL PARTIDA 19,56
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
YPRA50V33 u  Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injectat, coberta
plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar
1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
NSpral32 1,000 u  Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting, 24leds, 220,00 220,00
25W Led Ambar o similar
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
Suma la partida ... 268,26
Costos indirectes 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
DSTMJ310MC u  Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundicié d'alumini injectat Clase
I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonlighting o similar
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
DSTMJ3 1,000 u  lluminaria vial LED Nath M de simonlighting o similar 220,00 220,00
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
SuMa [a Partida ..o 268,26
Costos indirectes . 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
PROMAX90 u  Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led ambar
1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini injectat, coberta pla-
na, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK09 de 100 leds i 98W, Led ambar
1800K, model KOS L de simonlighting o similar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitza-
da.
A013H000 0,400 h  Ajudant electricista 19,20 7,68
A012H000 0,400 h  Oficial 1a electricista 21,50 8,60
C1504R00 0,400 h  Camio cistella h=10m 34,11 13,64
PROmaxL90 1,000 u  Projector LED 98w 1800°K model KOS L de simonlighting 244,00 244,00
AUXPMAR 1,000 u  Petit material per substitucio d'equip 18,00 18,00
A%1 1,000 %  Mitjans auxiliars en % sobre la ma d'obra 34,30 0,34
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cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUMA (@ PArtida ......coveveeeeeienere s 292,26
Costos iNdirectes .......ccoovrverreerrerenen. 4% 11,69
TOTAL PARTIDA 303,95

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRES EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

SUBCAPITOL C05.2 Diversos

PA000005 pa Partida algada a justificar per imprevistos
Partida algada a justificar per imprevistos.

Sense descomposicid
Costos indirectes ... 4% 60,00
TOTAL PARTIDA 1.560,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS
PALEG005 u Legalitzacié eléctrica

Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits necessaris
per a la legalitzacio6.

Sense descomposicié
Costos indirectes ..........c.ccverrrereens 4% 30,00
TOTAL PARTIDA 780,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA EUROS
PAARQ05 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres

Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccié i comandament
per legalitzacio.

Sense descomposicié
Costos indirectes .........ccccererieries 4% 50,00
TOTAL PARTIDA 1.300,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS EUROS
PASS0005 u  Seguretati salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
Sense descomposicié
Costos indirectes ..........coocverrrereens 4% 30,00
TOTAL PARTIDA 780,00

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA EUROS
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ANNEX-02: CONTROL DE QUALITAT

ANNEX 02. CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA

El control de qualitat de les obres s’aplicara en funcié del volum d’obra a executar, tant si es realitza
I'obra general com si es fracciona per fases. Tanmateix es pot completar el control especific de I'obra
amb la verificacié de les caracteristiques dels materials especificades en el Plec de caracteristiques
tecniques particulars.

La persona encarregada i responsable del control de qualitat és el facultatiu director de les obres que
ha de realitzar les funcions dinspeccié i ordenar I'execucié dels assaigs normalitzats que
s’encarregaran a un laboratori homologat.

Es destina un 1% del pressupost a carrec del Contractista, per a contractar i per abonar els assaigs a
laboratoris homologats.

L’elecci6 del laboratori homologat sera feta per la propietat i no per 'empresa adjudicataria.

La relaci6 directa entre el laboratori homologat i I'adjudicatari la portara la direccié de 'obra.

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran d’acomplir les condicions que s’estableixin
en els Plecs de Prescripcions Tecniques podent ésser rebutjats en cas contrari, per el Tecnic Director,
per aixo tots els materials que es proposin ser utilitzats en obra hauran se ser comprovats i assajats
abans de la seva acceptacié en primera instancia mitjangant el control de la Direcci6 de I'Obra.

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el Plec de Condicions, hauran d’ésser de qualitat
adequada a I'is a que se’ls destina, havent de presentar les mostres, informes i certificacions dels
fabricants que es consideri necessaris. Si la informacio i garanties ofertes no es consideren suficients,

el tecnic director ordenara la realitzacié d’assaigs previs, recorrent si cal, a laboratoris especialitzats.
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ANNEX-03: PLA D'OBRA

Aqguest annex es redacta seguint I'establert a I'article 233 apartat e, de la Llei 9/2017 de contractes del Sector
Public,.

En el diagrama adjunt es representa el pla de realitzacié dels treballs. L’obtencié del termini total d’execucid
de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les seglents premisses:
» Elconjunt de I'obra ordenat en unitats o grups d’unitats.

* Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’ha utilitzat son els indicats a la
justificaci6 de preus, o un multiple dels mateixos.

» S’ha considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables.
* Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar.
» Climatologia de la Provincia de Tarragona, a efectes de poder avaluar la incidéncia sobre els

rendiments de les possibles condicions climatoldgiques adverses.

La proposta que aqui s’enuncia, caldra que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons
s’adapti millor als seus mitjans, perd haura de ser acceptada per I'Ajuntament i després passara a ser
contractual.

No obstant aixd, si durant el transcurs de les obres succeissin esdeveniments que obliguessin a la
modificacio, sempre sera possible amb el consentiment de I'’Administracio.

Amb tot aixd s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra
més importants.

Es posa de manifest que aquest programa haura de ser necessariament reajustat en funcié de la data d’inici
de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual.

El termini d’execucio6 de les obres es fixa, en 3 mesos, i hi haura una mitja de 4 operaris a I'obra.

DESCRIPCIO 1 MES 2 MES 3 MES

Actuacio 1:Les Pobles

Actuacio 2: El Pla de Manlleu

Actuacié 3: Masbarrat

Actuacié 4: Aiguamdarcia

Actuacioé 5: Santes creus
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ANNEX-05: ESTUDI D’ESTALVI ENERGETIC

En aquest estudi es pretén mostrar I'estalvi energétic aconseguit al substituir les lluminaries
actuals per les proposades en aquest projecte amb tecnologia LED.

El cas que ens ocupa, corresponent a les instal-lacions d’enllumenat public de diversos nuclis
agregats al TM d’Aiguamadrcia, els elements corresponents a I'enllumenat public constitueixen
una part molt important del consum final de tot el municipi. Per aquesta rao, per als gestors
d’aquest tipus d’instal-lacions, aconseguir majors nivells d’eficieéncia energeética és una prioritat.
Per a la realitzacié d’aquest estudi es parteix d’un inventari obtingut a partir de les diferents
visites realitzades al municipi en les que es decideix quins son els punts de llum a substituir. Es
desconeix la poténcia dels punts de llum actuals, que son de varies i diferents tipologies, es per
aixo, que es fa una estimacié de 70W per cada punt de llum existent que es pretén substituir i

300W per cada projector

Taula 1: Relacio dels punts de llum existents i poténcia dels mateixos:

Denominacio Unitats Tipus de lampada Poténcia estimada
lluminaries 295 Diferents tipologies, 70W
majoritariament VSAP
projectors 16 Diferents tipologies 300 W

Amb els valors mostrats en la taula 1 es pot observar que la poténcia total estimada quan estan
totes en funcionament es de 25,45 Kw. Si suposem que estan en funcionament un total de

4.200 hores/any tenim una energia consumida de 106.890,00 Kw/h.

Taula 2: Relacié dels nous punts de llum a instal-lar i poténcia dels mateixos:

Denominacio Unitats Tipus de lampada Poténcia
Classiques 189 LED 25 W
Vials 106 LED 58 W
Projectors 14 LED 98 W
Projectors 2 LED 150 W

Amb els valors mostrats en la taula 2 es pot observar que la poténcia total quan estaran totes en
funcionament sera de 12,55 Kw. Si suposem que estaran en funcionament un total de 4.200

hores/any tenim una energia consumida de 52.710,00 Kw/h.

Amb els resultats del calcul obtingut a partir de les taules es dedueix que I'energia consumida,
pels punts de llum objecte d’aquest projecte, disminuira un 50,7 %, passant de 106.890,00 Kw/h

a 52.710,00 Kw/h. Igualment en la poténcia contractada que passa de 25,45 Kw. a 12,55 Kw.
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ANNEX-06 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

1 INTRODUCCIO
2 IDENTIFICACIO DELS RISCOS
2.1 MITJANS | MAQUINARIA (en qualsevol fase d’obra).
2.2. TREBALLS PREVIS
2.3. ENDERROCS
2.4. MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS
25. FONAMENTS
2.6. ESTRUCTURA
2.7. RAM DE PALETA
2.8. COBERTA
2.9. REVESTIMENTS | ACABATS
2.10. INSTAL-LACIONS
2.11. RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
3 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
3.1. MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
3.2. MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

3.3. MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

4 PRIMERS AUXILIS

5 NORMATIVA APLICABLE
assss ¢
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ANNEX-06 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d’aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencio de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com informaci6 Gtil per efectuar al seu dia, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el
Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretatide saluta
les obres de construccié.

D’acord amb l'art. 7&, en aplicacié d’aquest estudi de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en aquest document.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel coordinador de seguretat i salut
durant I'execucié de l'obra o, quan no n’hi hagi, per la direccié facultativa. En cas d’obres de les
administracions publiques s’haura de sotmetre a I'aprovacié d’aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidéencies per al seguiment del
pla. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de totes les mesures de seguretat i
salut a I'obra.

Durant I'execuci6 de I'obra seran d’aplicacié els principis de I'acci6 preventiva previstos a I'article 15¢ de la
“Ley de Prevencion de Riesgos Laborables” i en particular a les segiients activitats.

ARTICULO 10
Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra

De conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los principios de la accién
preventiva que se recogen en su articulo 15 (empresarios) = contratista i subcontratista, se
aplicaran durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza. b) La eleccion del
emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso,
y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion, c) La manipulacion de los
distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares. d) El mantenimiento, el control previo
ala puesta en servicio y el control periddico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la
ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores. e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y depdsito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas. f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. g) El
almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros. h) La adaptacion, en
funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo i) La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y
trabajadores auténomos. j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a I'autoritat laboral competent,
segons model inclos a I'annex |l del Reial Decret.

La comunicacié d’obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d’incloure el Pla de
Seguretat i Salut.

El coordinador de seguretat i salut I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, cas
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d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o
totalment, comunicant-ho a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i
representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11¢).

2 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a 'annex IV
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuacié els riscos particulars de diferents
treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execucid de 'obra a
bé ser extrapolables a d’altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i
cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de tenir en
compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacié veines i tenir cura de minimitzar en tot
moment el risc d’'incendi.

21 MITJANS | MAQUINARIA (en qualsevol fase d’obra).

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)

- Desplom de maquinaria d’obra (sitges,grues, etc)

- Riscos derivats del funcionament de grues.

- Caiguda de la carrega transportada.

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollés.

- Contactes eléctrics directes i indirectes.

- Accidents derivats de condicions atmosfériques.

2.2. TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum. gas...).

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Sobreesforgos per postures incorrectes.

- Bocada de piles de material.

2.3. ENDERROCS
- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generacid excessiva de pols 0 emanaci6 de gasos toxics.

sssss

Diputacié Tarragona

SERVEI D’ASSISTENCIA MUNICIPAL

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



a

Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

gonaA

utaci o de Tarral

er Di

I"Ens anb el CVE 3CBZC7181gCB4E4gB462FF927AE18E1

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Renovaci6 de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

ANNEX-06 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

- Projecci6 de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollés.

- Sobreesforgos per postures incorrectes.

24. MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Cops ensopegades.

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament soroll6s.

- Desplom de les parets de contencio, pous i rases.

- Desplom de les edificacions contigles.

- Accidents derivats de condicions atmosferiques.

- Sobreesforgos per postures incorrectes.

2.5. FONAMENTS

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
- Projecci6 de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desplom de les parets de contencio, pous i rases

- Desplom de les edificacions contiglies

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Fallides d’encofrats
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Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

2.6. ESTRUCTURA

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Fallides d’encofrats

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

27. RAM DE PALETA

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

2.38. COBERTA

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

sssss

L 4
Diputacié Tarragona SaM

SERVEI D’ASSISTENCIA MUNICIPAL
Enginyeria

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



a

Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

na.

utaci o de Tarraao_

er Di

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3C82C7181gCB4E4gB462FF927AE18E1

Agquest document és una copia auteéntica del docunent el ectronic original custodiat

Renovaci6 de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

ANNEX-06 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Caigudes de pals i antenes

2.9. REVESTIMENTS | ACABATS

- Generaci6 excessiva de pals 0 emanacié de gasos i vapors toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobreesforgos per postures incorrectes

2.10. INSTAL-LACIONS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas ..)

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

2.11. RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
ANEXO I

Relacién no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la
salud de los trabajadores.

I. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento o caida de altura, por las
particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados,

2.Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o biolégicos supongan un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible,
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3. Trabajos con exposicion, a radiaciones ionizantes para los que no se especifica la
obligatoriedad la delimitacion de zonas controladas y/o vigiladas,

4. Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tensién,
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion,

6. Obras de excavacion de tineles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterraneos,

7. Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuatico,
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido,
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos,

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

3. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general tindran preferéncia les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservacioé els mitjans auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
D’altra banda els mitjans de proteccié hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.

3.1. MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Organitzacidé i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins
I'obra.

Senyalitzacié de les zones de perill.

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a I'interior de 'obra com en relacié
amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada per al pas de maquinaria.

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.
Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.

Fonamentaci6 correcta de la maquinaria d’obra.

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d’accio, frenada, bolcatge, etc.

Revisi6 periodica i manteniment de maquinaria i equips d’obra

Sistema de rec que impedeix I'emissi6 de pols en gran quantitat.

Adequacié de solucions d’execucié a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines).
Comprovacié d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecci6 de rases.
Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda. Col-locacié de xarxes en forats
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horitzontals.

Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)
Us de canalitzacions d’evacuacié de runes, correctament instal-lades.

Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides

3.2. MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projeccié de particules
Utilitzacié de calcat de seguretat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d’ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria.

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades

Utilitzacié del casc
Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilitzacié de davantals

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d’'intoxicacié per més d’un operari.
Utilitzacié d’equips de subministrament d’aire

3.3. MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s’ha de preveure
un passadis protegit per al pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin
entrar-hi

Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior com en relacié amb els vials exteriors
Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Adequacit de solucions d’execucit a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

Proteccio6 de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

Bolcada de piles de material.

4. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d’'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S’informara a
linici de I'obra, de la situaci¢ dels diferents centres medics als quals s’hauran de traslladar els accidentats.
Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d’'una llista amb els teléfons i adreces dels centres
assignats per a urgéncies,ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidents.
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5. NORMATIVA APLICABLE
RELACIO DE NORMES | REGLAMENTS APLICABLES

Data d’actualitzacioé : 16/10/2007

Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits a la dona i als menors.

Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra
el 30 de setembre de 1957.

Decret 3151/1968, de 21 de novembre, que aprova el Reglament de linies eléectriques aéries d’alta tensio.

Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, sobre el Reglament d’aparells d’elevacié i de manutencio.
(Vigent parcialment)

Ordre ministerial de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la norma de carreteres 8.3 - IC Senyalitzacié
d’obres.

Resolucié de 30 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques.

Reial Decret 208/1989, de 3 de febrer, pel qual s’afegeix 'article 21 bis i es modifica la redaccio6 de I'article
171.b) A del Codi de Circulacié.

Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicacio de la Directiva
del Consell 89/392/CEE, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels estats membres sobre maquines.

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, sobre el Reglament d’'instal-lacions de proteccié contra
incendis.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals.

Reial Decret 400/1996, d’1 de marg, sobre les disposicions d’aplicacié de la Directiva 94-9-CE, relativa als
aparells i els sistemes de proteccio per a Us en atmosferes potencialment explosives.

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevencio.

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes en matéria de senyalitzacio de seguretat i
salut en el treball.

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
manipulacié de carregues que generi riscos, en particular dorso-lumbars, per als treballadors.

Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions minimes de seguretat i de salut relatives al treball
amb equips que inclouen pantalles de visualitzacié.

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, de protecci6 dels treballadors contra els riscos relacionats amb
I'exposicio a agents biologics durant el treball.

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecci6 dels treballadors contra els riscos relacionats amb
I'exposicio a agents cancerigens durant el treball.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
utilitzacio per part dels treballadors d’equips de proteccié individual.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzaci6
per als treballs dels equips de treball.

Reial Decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reglament d’aparells d’elevacié i manutencio
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aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre les disposicions minimes destinades a protegir la
seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construcci6.

Ordre de 12 de gener de 1998, sobre el model de llibre d’incidéncies en construccié.

Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis de prevencio.

Ordre de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la norma 8.1-IC, senyalitzacié vertical, de la
Instrucci6 de Carreteres.

Reial Decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre consellers de seguretat per al transport de mercaderies
perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable.

Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig.
Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, sobre infraccions i sancions a I'ordre social.

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en materia de
normalitzacié i homologacié de productes industrials.

Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre protecci6 de la salut i la seguretat dels treballadors contra els
riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball.

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions minimes per a la protecci6 de la salut i la seguretat
dels treballadors davant del risc eléectric.

Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en I'entorn degudes a
determinades maquines d’Us a l'aire lliure.

Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccié contra la contaminacié acustica.
Resolucié de 26 de juliol de 2002, de la Direccié General de Treball.

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotécnic per a baixa tensié.

Ordre TRE/360/2002, de 30 d’agost, per la qual s’aproven els models de comunicacié d’obertura prévia o
represa d’activitats d’'un centre de treball i d’avis previ d’obres.

Reial Decret 349/2003, de 21 de marg, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, i
s’amplia el seu ambit d’aplicacié als agents mutagens.

Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecci6 de la salut i la seguretat dels treballadors exposats
als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova Instruccio tecnica complementaria «MIE-
AEM-2» del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencio, referent a grues torre per a obres o altres
aplicacions.

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la Instruccié tecnica
complementaria «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencid, referent a grues mobils
autopropulsades.

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals.
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Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre desenvolupament de larticle 24 de la Llei 31/1995 de
prevencio de riscos laborals, en matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

Resolucié TRI/1128/2004, de 21 de gener, per la qual es disposa la inspeccié i la publicacié de 'Acord de la
Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construccié a Catalunya.

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié per part dels
treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en altura.

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la proteccid de la salut i la seguretat dels treballadors
davant els riscos derivats o que poden derivar-se de I'exposicié de vibracions mecaniques.

Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors contra
els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll.

Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificaci6.

Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut
aplicables als treballs amb riscos d’exposicié a 'amiant.

Resolucié d’11 d’abril de 2006, de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, sobre el Llibre de Visites de la
Inspeccié de Treball i Seguretat Social.

Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006, relativa a les maquines i
per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE.

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel
qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevencid i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

Reial Decret 1/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials decrets relatius a la inspecci
tecnica de vehicles (ITV) i a 'homologacié de vehicles, les seves parts i peces, i es modifica aixi mateix, el
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio.

Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el
sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificacié i registre.

Tarragona, novembre de 2020
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Proyecto 1
indice 1
Lista de luminarias 2
SIMON PRG M ISTANIUM 24LED GTF SA_ WDL _24W 350mA IA5
Hoja de datos de luminarias 3
SIMON NAT M ISTANIUM 36LED GTF SA_ WDL _54W 530mA IA5
Hoja de datos de luminarias
Calle 7m Vial
Datos de planificacion 5
Lista de luminarias 6
Resultados luminotécnicos 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Sumario de los resultados 9
Isolineas (E) 10
Isolineas (Ehs) 11
Gama de grises (Ehs) 12
Observador
Observador 1
Isolineas (L) 13
Observador 2
Isolineas (L) 14
Calle 4m Clasica
Datos de planificacion 15
Lista de luminarias 16
Resultados luminotécnicos 17
Rendering (procesado) de colores falsos 18
Recuadros de evaluacion
Recuadro de evaluacion Calzada 1
Sumario de los resultados 19
Isolineas (E) 20
Isolineas (Ehs) 21
Gama de grises (Ehs) 22
Observador
Observador 1
Isolineas (L) 23
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5 Pieza SIMON NAT M ISTANIUM 36LED GTF SA_ WDL Dispone de una imagen
_54W 530mA IA5 de la luminaria en
N° de articulo: nuestro catalogo de &
Flujo luminoso (Luminaria): 7120 Im luminarias.
Flujo luminoso (Lamparas): 7120 Im
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 99

Cadigo CIE Flux: 23 60 96 99 100
Lampara: 1 x IW5587 (Factor de correccion

1.000).

5 Pieza SIMON PRG M ISTANIUM 24LED GTF SA_ Dispone de una imagen
WDL _24W 350mA IA5 de la luminaria en
N° de articulo: nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 3380 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 3380 Im
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 99
Cadigo CIE Flux: 23 60 96 99 100
Lampara: 1 x IW5587 (Factor de correccion
1.000).
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SIMON PRG M ISTANIUM 24LED GTF SA_ WDL _24W 350mA IA5 / Hoja de datos de

luminarias
Emisién de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 450
300
400
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Clasificacion luminarias segun CIE: 99 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 23 60 96 99 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
il
Renovacié de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d'Aiguamurcia Pagina 3

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



a

r Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

na.

8,0

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

er Di

I"Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4§

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Proyecto 1 m DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

SIMON NAT M ISTANIUM 36LED GTF SA_ WDL _54W 530mA IA5 / Hoja de datos de

luminarias
Emisién de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 450
300
400
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Clasificacion luminarias segun CIE: 99 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 23 60 96 99 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Proyecto 1

Perfil de la via publica

Calzada 1
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

—
—
a
0.60 m

0.00 21.00 m
Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria): 7120 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 7120 Im
Potencia de las luminarias: 540 W
Organizacion: unilateral abajo
Distancia entre mastiles: 21.000 m
Altura de montaje (1): 5115 m
Altura del punto de luz; 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.600 m

Inclinacion del brazo (3): 00°
Longitud del brazo (4): 0.650 m

Renovacié de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d'Aiguamurcia
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Calle 7m Vial / Datos de planificacion

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:

)

SIMON NAT M ISTANIUM 36LED GTF SA_ WDL _54W 530mA IA5

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°; 342 cd/klm
con 80°: 39 cd/kim
con 90°: 1.63 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicién cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.5.
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Calle 7m Vial / Lista de luminarias

SIMON NAT M ISTANIUM 36LED GTF SA_ WDL Dispone de una imagen
_54W 530mA IA5 de la luminaria en

N° de articulo: nuestro catalogo de &
Flujo luminoso (Luminaria): 7120 Im luminarias.
Flujo luminoso (Lamparas): 7120 Im

Potencia de las luminarias: 54.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 99

Cddigo CIE Flux: 23 60 96 99 100

Lampara: 1 x IW5587 (Factor de correccion
1.000).
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Calle 7m Vial / Resultados luminotécnicos

T7.00m

|

®

|

0.00

0.00 22.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluaciéon Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

Valores reales segun calculo: 0.82 0.46 0.40 13 0.80
Valores de consigna segun clase: =20.30 =0.35 >0.40 <15 /

Cumplido/No cumplido: v v v ve ve
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Calle 7m Vial / Rendering (procesado) de colores falsos

BN | I

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix
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Calle 7m Vial / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Sumario de los resultados

T7.00m

—>

—>
[l 1 1 1 ) 000

0.00 22.00m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:201
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

Valores reales segun calculo: 0.82 0.46 0.40 13 0.80
Valores de consigna segun clase: =>0.30 =>0.35 =>0.40 <15 /

Cumplido/No cumplido: v v Ve v ve

Observador respectivo (2 Pieza):

N°  Observador Posicién [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.82 0.48 0.40 13

2  Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.86 0.46 0.65 6
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Calle 7m Vial / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Isolineas (E)

N

10
15

T7.00m

70.00

Valores en Lux, Escala 1 : 201

10
20 \ \ / 20—
10 (
\ 15 I 15
N
25 20 \ kY [ 20 -
10 \ 15 /2
AN 15
25 | l 18 | 20 /
I IO.OO I22.00 m l
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
15 8.41 28 0.572
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Calle 7m Vial / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (Ehs)

8 T7.00m

0.00

0.00 22.00m

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

9.47 719 14 0.759 0.511
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Calle 7m Vial / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Gama de grises (Ehs)

T7.00m

8 10 12 14

Trama: 10 x 6 Puntos

E,, [X] E, i, [X] E,p 0 [IX] E
9.47 7.19 14
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min max

0.511

il
Pagina 12



a

na. Podeu verificar |a seva autenticitat

o
3 I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

er Di

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4§

uest document és una copia autentica del docunment el ectronic original custodiat

aves

&

Proyecto 1 m DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 7m Vial / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

T7.00m
- 8
0.68 0.68
/ /1 02\\0 68

\_0.68 1.02 136 1.02 ™~

1.02 //\ 136 402

i AN .

[l 1 1 i 000

0.00 22.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 0.82 0.48 0.40 13
Valores de consigna segun clase MEG: =>0.30 >0.35 >0.40 <15

Cumplido/No cumplido: f f f J

il
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a

na. Podeu verificar |a seva autenticitat

o
3 I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

er Di

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4§

uest document és una copia autentica del docunment el ectronic original custodiat

aves

&

Proyecto 1 m DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 7m Vial / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 2 / Isolineas (L)

T7.00m
0.64
0.64 0.64
0.96——0.96
\0.64_/ / \ \
0.96 ﬁ\mzs 0.96
/ .
0.96 48 < 1.92 \
ANBEE N () 128 ]
0.00

0.00 22.00m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicion del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Valores reales segun calculo: 0.86 0.46 0.65 6
Valores de consigna segun clase MEG: =>0.30 >0.35 >0.40 <15

Cumplido/No cumplido: f f f J
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a

Podeu verificar |la seva autenticitat
data d'enmissi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

na.

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4 B462FF927AE18E1

Agquest document és una copia auteéntica del docunent electronic original custodiat per Di gut aci o de Tarrago

traves

Proyecto 1 m DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 4m Clasica / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Calzada1  (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, qO:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

-l i

0.00 20.00 m (2)
Luminaria: SIMON PRG M ISTANIUM 24LED GTF SA_ WDL _24W 350mA IA5
Flujo luminoso (Luminaria): 3380 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 3380 Im con 70°: 364 cd/kim
Potencia de las luminarias: 240 W con 80°: 262 cd/klm
Organizacion: unilateral abajo con 90°: 12 cd/kim
Distancia entre mastiles: 20.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 4845 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz; 4.500 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): 0.600 m La disposicion cumple con la clase del indice de
Inclinacion del brazo (3): 10.0° deslumbramiento D.1.
Longitud del brazo (4): 1.189 m
il
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a

Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

na.

utaci o de Tarrago_

er Di

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181gCB4E4gB462FF927AE18E1

Agquest document és una copia auteéntica del docunent el ectronic original custodiat

Proyecto 1 mr DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 4m Clasica / Lista de luminarias

SIMON PRG M ISTANIUM 24LED GTF SA _ Dispone de una imagen

WDL _24W 350mA IA5 de la luminaria en

N° de articulo: nuestro catalogo de &
Flujo luminoso (Luminaria): 3380 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 3380 Im
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 99
Cddigo CIE Flux: 23 60 96 99 100
Lampara: 1 x IW5587 (Factor de correccion
1.000).
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a

na. Podeu verificar |a seva autenticitat

o
3 I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

er Di

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4§

uest document és una copia autentica del docunment el ectronic original custodiat

aves

&

Proyecto 1 m DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 4m Clasica / Resultados luminotécnicos

4.00m
—> ®
[l 1 1 1 OOO
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluaciéon
1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun célculo: 0.57 0.49 0.41 12 0.90
Valores de consigna segun clase: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Cumplido/No cumplido: v v v v v
il
Renovacié de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d'Aiguamurcia Pagina 17

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



T

na. Podeu

utaci o de Tarral

er Di

cust odi at g g go_
E 3CB2C71813CB4E48B462FF927AE18E13 | data

gi nal
Ens anb e

tronic ori

Aquest document és una copia autentica del docunent el ec
través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Proyecto 1

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALUX

26.11.2020

Calle 4m Clasica / Rendering (procesado) de colores falsos

2.50 5 7.50 10

I

12.50

15

Renovacié de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d'Aiguamurcia
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PER:
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a

Podeu verificar |la seva autenticitat
data d'enmissi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

na.

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4 B462FF927AE18E1

Agquest document és una copia auteéntica del docunent electronic original custodiat per Di gut aci o de Tarrago

traves

Proyecto 1 m DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 4m Clasica / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Sumario de los resultados

4.00m
—>
[l 1 1 1 OOO
0.00 20.00 m
Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacién seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.57 0.49 0.41 12 0.90
Valores de consigna segun clase: =20.30 =20.35 2040 <15 /
Cumplido/No cumplido: v v v v v
Observador respectivo (1 Pieza):
N°  Observador Posicién [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Observador 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.57 0.49 0.41 12
il
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a

na. Podeu verificar |a seva autenticitat

o
3 I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

er Di

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4§

uest document és una copia autentica del docunment el ectronic original custodiat

aves

&

Proyecto 1 m DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 4m Clasica / Recuadro de evaluacion Calzada 1/ Isolineas (E)

\ \ 5/ 10/ 4.00m
AN A

0.00 20.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos

E,, [IX] E, i [IX] E o [X] En/E E.in/E

min m min max

8.52 4.36 16 0.512 0.268

il
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a

na. Podeu verificar |a seva autenticitat

o
3 I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

er Di

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4§

uest document és una copia autentica del docunment el ectronic original custodiat

aves

&

Proyecto 1

DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 4m Clasica / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Isolineas (Ehs)

/ 400 m
552 \ . 550
6.44 \
\\ ckg 4.60
) 460 5.52
x \ 7 /4
L i l i OOO
0.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 186
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.33 3.68 8.29 0.690 0.444
il
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a

na. Podeu verificar |a seva autenticitat

o
8. I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

er Di

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4§

uest document és una copia autentica del docunment el ectronic original custodiat

aves

&

Proyecto 1 e DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 4m Clasica / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Gama de grises (Ehs)

400 m
L i l i OOO
0.00 20.00 m
I I I I I I |
4.60 5.52 6.44 7.36 8.28 9.20 Ix
Escala 1: 186
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.33 3.68 8.29 0.690 0.444
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a

na. Podeu verificar |a seva autenticitat

o
3 I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

er Di

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4§

uest document és una copia autentica del docunment el ectronic original custodiat

aves

&

Proyecto 1 m DIALux

26.11.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Calle 4m Clasica / Recuadro de evaluacion Calzada 1 / Observador 1/ Isolineas (L)

bae— 03— 4.00 m

. 038/ — N
It

76 0.76

0.00 20.00 m

0.00

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 0.57 0.49 0.41 12
Valores de consigna segun clase MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
il
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data d'

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

B8

er
CB4E4

ginal custodi at g
CVE 3CB2C7181

Ens anb el

docunent el ectronic ori

de validaci 6 de la Seu El ectronica de

Aquest document és una copia auténtica del
servei

través del

Renovacié de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

DOCUMENT 2
PLANOLS

Diputacio Tarragona

S| GNAT ELECTRONI CAVENT

e |-:I '~"-.‘|

SERVEI DORSSISTERCIA MLSICIPAL

PER:
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



*C _{ T _Les Roques N ACTUACIO 5 | ACTUACIO 4

Albis o N
SNSRI — = — \ o 1o 8 SANTES CREUS
7 ~ i ESCALA: 1/5000
- ;

" AIGUAMURCIA

~

La Cirera . \g} ESCALA: 1/5000
Q O

alifogond de Riucorb Teotargull LOAnguné\
|

x - R
L —~ O\Rauric !li
Passanant Savalla del — — X — 0 E 7 3
O Comtat (). Santa Coloma de Queralt
/
A
ConesaQ S iocjé%
Belltall W
O Fords QOlLes Piles { %
O Biure N
Rocafort O W =\ W= =
de Queralt S5 Pontils O S/cmt Mag7 de Brufaganya
Vilad di
Vallverd fladeperdius Y X )
Santa Perpétua ‘=
O O de’ Gaid / '
Solivella Montbris de Va ACTUACI® 3
la Marca Vallespinosa 7 0 @ Q
Sarral 2N o % Esblada/
arra / N - /= X_ —~ g
; / AN - o
Pira 7/ Selmella \ _ /I f 7 e )
O // % OQuerol 7 /p i
O s/ *\ 3
/ > O
:Eiqr(l:)era de Cabra del x\ o - "z -
a tonca , Camp Les Ordes O valldossera ~ % <(\ : - ke - N
0 / x” % SRR
Figuerola ) AN 5
O'El Pont Z / | ~ P@ - -
0 /del CQP/ d’Armentera SlTUAClO -EI Pla de[ X_ _ ( .
Prenafetd ® Manlleu X\‘ O A e O%
/ o Yo
! B Pig de - OLesPobld  Aguaviva N s A :
, | Santa Maria Breue — = < X ¢ ‘ 20
L'lla oy - < AR o 2
L'Albg X\ —7 %’JO [ S| e g /
Vilaverd _ OFontscclIdes // f L \ 0«0‘\10 = 2.8 %
_ an a Joncosa G
> _ Masmolets ‘ I[gUuamuteid O Ferrer (O de Montmell o’\' ACTUACIO 2
S~ 1
O Sant Jaume A EL PLA DE MANLLEU
.. Picamoixons Vila—rodona dels Domenys Comu;m o ESCALA: 1/5000
O

La Torregclc: O  Lleger

Montferri

Osant \ or\
anta Oliva
e O'Vilabella _ Zelvei
El Mila ~
La Musé \ x,\\ //X\
N W — /
I R Il
ou@ ) Les Gunyoles O Ranu Vespella EL VENDRELL X
O vistabella . 7" de Caid Bonastre N
O O L'Argilaga —— — — Cunit . -

\

Roda de Bc‘|ra

Morell . La u de Gaia Segur de Calafell
v O O La Pobla Sant Salvador
La Pobl El ‘Catllar(d I
de quf?Jm?et Els Pallaresos Montornés q

DNl ** (SIG el dia 27/11/2020 a |les 18:22:30

O
Sant Salvador 7 ==
= / . o
N
/0 / o
Monnars y O Torredembarra °
\ . Altafulla a
s (4]
a Canonjgyrrefortg ‘/—\ X
O /Y / /, . N
e Platja Llarga >
E S e’ =
) 7 TARRAGONA N\ SITUACIO
%? [q ESCALA 1:200.000
=3 o
§CD é o 2 4 6 8 10Km.
ba La Pineda e e e e
nfs}
o
éi b gal\x cuau | 2020-0000199 | T DATA TECNIC DE PROJECTE B oiBuaT PER: | R, Secura | ESCALES THOL DEL PLANOL PLANOL | FULL
Diputacié Tarragona s o) " . RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC AGDIVERSOS N NOVEMERE 2020 % e INDICADES SITUACIO | EMPLAGAMENT 1 1 1
£oucel douN0L pedunirnt st Rk RcR pgln iR Terdan | AT f0r | gPRlicuRt B 36 1 0ok, P RIAACHI B AOREEGATS e M L AN B &0 16169t 3 ALBERT COMPTE JORNET :




. Lluminaria classica sobre brag 0
€l Pla do Manlleu|) g | © Lluminaria classica sobre columna
FULL 2 L
o Lluminaria de bola sobre columna
Santes Creus O Projectors (diferents tipus) =
Masbarrat ? N
5 = Q
- a
5P FOLL3 ™ 20 %
4 " O O O
Aiguam(rcia
oo o000
[ Jruu 4 o
o0
Q
G O 00
&) c OO
5
o0
\ Z c § O
Columna amb 2 o G
projectors de 500w 8]
O Q0
O
5 O
Columna amb 2 o5 Colymnes amb dos . O
projectors de 500w - projectors (zona esportiva) o
v ){\ —X N
o O o [®] [@) i — T XD S———
% O O X\ X < >
O&fo/ O O %@ é’O
% 5, &0
%
@%/ oOOO OQ; — <
( -
5 Columna amb 2 5O
<3 = ' [e) projectors de 1000w|> OO 5
[T = ~ = A TG e
o O 050 o\ |90, 0\ S
~Q o
Q S04 So\wo
oXe 4 x ogl0 O
%
~/ % O
(¢}
0
v 3 O
A\ 3 O
3’9 @ @ } 1s) (@] § S Q
YA o) S .
OO °c°"/~ % > z )
% £7AES) Cog P0 IR 560 % DA
,% P (o) o oy o %) 3 (d‘;@ o
%/o Y Q0 o© Lk O o> G
% \3 > 2 3 70
IS % 00 2 o Wb
& 60. ) o N 5\ 5 7 2 b
o + 9 % ol - A
ﬁ © e/%‘o {;7 % & O 0, O“ ® 1 %% % 0 ° s}
0 & {;‘ a e cS - 5& % o\ ’ a
[} Ly %% 70, )
- ACY D f’ Q 2 J‘@oo CA o
¥ ° e
: 2o 2\ R 3 o0 1Y i =
S 8 D VA e g% Z o
Q ® b2 2 X & o
5 A\ A S 5 R > e’ © Projectors LED
N O RS £ 2 5 A N ' < ® ® O
: 9 v DL o “o 7 O
= L Y & P A % o s Projector de 500w
3 2709 O YL
4| v
[0) £ D
@ v g o o 2\O P X Y AL Projector de 300w
~ //( (%) ¢ % N,
: 1 N )
ﬁf: % (:0 o
el A R O > %,
5. & N\ Q
- 4
%g )'040 (&) OOO
=
()
BE 00
(s} =
'g:
Q
s e SaAK cau | 2020-0000199 | TMOL , DATA TECNIC DE PROJECTE B DIBUIXAT PER: | R. SEGURA | ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL | FULL
DiputaciéTarragona et of RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC A DIVERSOS NOVEMBRE 2020 1/2000 ENLLUMENAT EXISTENT 9 1 5
poseat. qo R dhequapirent sat bt shelniem e e e Jo cPerbpeusbelsh o, PRINIEHS: ABRRGATS MocT M Y AVGLARGRGISM o0t 3t 8 ALSERT COMPTE JORNET couprour | & couere LES POBLES ”




(SIG el dia 27/11/2020 a | es 18:22:30

t - DNl **

Jor ne

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER:

Al bert Conpte

o1
Cc
<

<
Bl Pla de Manlleu @

FULL 2

g
[ ¢ Jruu 4

e
) -"‘)i\\ ‘l

s (e bl | o e 2oq N\ S
! J i 181 g - . \
8= ? s \ \
b X ,,\ B 0 16 s /\\ 3 i\%\‘\'
L X 75 =8 : B O o\ AR
| 0 8 A =l Z 7
=/, || D ~l"‘ A \aR R $S ,\\
P el B e
Esglésig, ‘ Carrer 5187 o171 \-q )]
eeeeeeeee . 2 3
S A S O O
0““
AR ‘
0
o)

(
oN
LY, O —////‘

© Lluminaria tipus classica sobre columna
© Lluminaria tipus vial LED sobre columna
N
& o
© Lluminaria tipus vial sobre columna
B Columna amb 2 projectors (zona escola)

Lluminaria tipus vial sobre brag

B Lluminaria tipus vial a carretera sobre
columna de 9m

20 M cwau | 2020-0000199 | TMOL DATA TECNIC DE PROJECTE B DIBUIXAT PER: | R. SEGURA | ESCALES TIOL DEL PLANOL PLANOL | FuLL
DiputaciéTarragona ?EM RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC A DIVERSOS NOVEMERE 2020 1/2000 ENLLUMENAT EXISTENT 5 5 5
st doguleAt llf\g "A\?‘lﬁ? 'iSIa?lMPu iR ER 'rgzﬂlbt ori glPIna-DZt:ust _ i? er Di &M%%I%Aﬁl?ﬂ éfI'S Weﬁ%ﬁrq'%U&y%ﬁgﬁﬁau}em |18| tat g ALBERT COMPTE JORNET COMPROVAT A. COMPTE EL PLA DE MANLLEU DE




- DNl ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER:

Al bert Conpte Jornet

est do
vés de

or:1

Cc

il &
les Pobles El Pla de Manlleu '
i FULL 2
FULL 1
Masbarrat
LS %
B -
[
Aiguam(rcia
[ Jrou 4
\
209 o
N253500( | =
000
O 205
(@3
Corrale
14
° /r*l/,* > 2
2N ¥
N 5
— — 9 O ~ S I / 3
A/‘O R / §
O / og'?
> O 0 Teul ! X b
o O o\~ . 2 &
O © @) 2° )\ 25 Carg sbarrg 4
O = .
o2 = O
OOOO +
S O
@) @ O
O g%%%g%)() =
© Lluminaria tipus classica sobre brag
o Lluminaria tipus vial sobre brag
© Lluminaria tipus esfera sobre columna
o000 S %@ cau | 2020-0000199 | TMOL , DATA TECNIC DE PROJECTE B DIBUIXAT PER: | R. SEGURA | ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL | FULL
DiputaciéTarragona et of - . RI;NOVACIO DE L ENLLUMENAT POPLIC A DIVERSOS N NOVEMBRE 2020 1/2000 ENLLUMENAT EXISTENT 9 30 5
ulrgAt ,;agamg,qilg& St Pu”l?l'iﬁ EﬁgE)@ErEhlme,ﬁE@ﬂ ;Agzﬂlbt ori glPIna-D20ust _dl at 1Eer E4E%%I%AERE§1 é{ITS Ab.de'p_%erl)iAbGUAiy%RgHAau}ent il to%t 3 ALBERT COMPTE JORNET COMPROVAT A. COMPTE MASBARRAT




—,
Bl Pla de Manlleu M

FULL 2

FULL 1

J@ Masbarrat
5

& o
g
4w 4

vial LED + un projector LED

a5, / mwu Columna amb una lluminaria tipus
T )(;

\"A

DY

(SIG el dia 27/11/2020 a | es 18:22:30

2N
ﬁ: © Lluminaria d'esfera sobre columna
K7 o .
- © Lluminaria tipus vial LED sobre brag
- o .
%g Lluminaria tipus vial sobre brag
gg Lluminaria tipus vial sobre columna
w
a8
%:
Q
s 900 sa &2 cwau | 2020-0000199 | TMOL , DATA TECNIC DE PROJECTE B DIBUIXAT PER: | R. SEGURA |ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL | FULL
Diputacié Tarragona suvv: RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT PUBLIC A DIVERSOS NOVEMERE 2020 1/2000 ENLLUMENAT EXISTENT 5 4.5
Py P . . . q 9 . . DE
fagest dojueet medunmisient san pahie edglnviopierrerphen |rARNG for | oaxbzoustbel o per, D pubJCH I8 BREGATS AbdTiMer [PAIGLAMGRGI A enti g1 pat 8 ALBERT COMPTE JORNET COMPROVAT | A cowrme AIGUAMORCIA




- DNl ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER:

Al bert Conpte Jornet

est do

or:1

Cc

vés de

-
El Pla de Manlleu ‘
FULL 2
Santes Creus
Masbarrat
'_ 5 P2
Ty N
« o . Q
Aiguam(rcia 5
50
(¢ o o0
]
5 o0
Q
e =4 »
s /OO/O ‘ /ﬁ
Balises a la carretera fins a —a0 A
I'Urbanitzacio els Manantials - \
2 \ N
. (@)
< @)
N s
A =
\‘ ﬁrr’y
Crgus
[ ®]
@ ‘\\\ ) O s 0
2D £ o)
oL i 3
O X &}f\( % s%e - - 000
o 3 - ‘:Ty,—ﬂ ¥ 2 5
O G 0
g © X k J0 0 g
D e -
N 18-18 _ D Ob O a
CE% | Pl oy 20 c. del \O$§%$ . ® 3 5 @
5 s Avell
OO & wra'de\md‘a\ = Ak = Q %0 &) O 0 [ ]
) =& P A g O
(@] " e (= LI % 5 O 0N
) &5 Al O OO -
o xé(}& o niov M 2 ! é : OG © (@] —
i > B & A 3.5 I Q™ O
% Bop w& 2 NSk O gg TR0 20 gOOOO -
" o & DOl ) <] S 5 [~
Columna amb tres projetors — o Font d¢! &F ¥0/55, QUG NEEL 4 = 2 Q . A g@% ) s 50
carre’ re < =
cadascuna de VSAP e g N RKR ° O ;. 0
5 3 b ° O O ®)
k) o £ S O
5 2 o 2 : 8 | ral o)~ E
~ i ;O O % :, 00 OO 6‘& 'EE ‘,93 N Correr de @™ o S '~ E g (7
8 S P O ) & .M =T @5
S & O O ) - oo CoR's =[e |’ ¥ S ol o
o o~ O O OO OO carrer ge ° =2 ™ (u] %O
000 & Q @ L ~ ! 2N C§)
— O 5O ~ 2 3 Dps A < 2 | O
L I )2 &, p m = )
aarrer de Pouy @SO\S 17\; 5 0 Q"D wf) = o o OO
o S T ELE L ||| a2 Y gt 5,0 \d OO% 0940
STTEL T | © i ;u RA OOOO 05070
= 8 900z = X OO (@)
. = o 20 *OOO
D = OG
e g%/A\\
© Lluminaria d'esfera sobre columna
© Lluminaria tipus vial sobre columna
Lluminaria classica sobre brag
N © Lluminaria classica sobre columna
B Lluminaria tipus Junior sobre columna
2200 SaAK ctau | 2020-0o00199 | TMOL , DATA TECNIC DE PROJECTE B DIBUIXAT PER: | R. SEGURA |ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
Diputacié Tarragona s , ~ RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT POBLIC A DIVERSOS NOVEMERE 2020 1/2000 ENLLUMENAT EXISTENT N
ulrgAt '."‘Eﬂ”"\?‘lﬁ?& St Puﬂ?l'iﬁ Eﬂgi{r)@ﬁﬁhmﬂqg@ﬂ 'rgzﬂlbt ori glPInaDZt:ust _dl at 1Eer 245%%@%@'?% éfl'S Weﬁ%&rq%U&y%ﬁgﬁkufent il togt 3 ALBERT COMPTE JORNET COMPROVAT A. COMPTE SANTES CREUS




< O Nova lluminaria tipus classica muntada
sobre brag o columna existent
El Pla de Manlleu '
FULL 2 [l Nou projector LED, poténcia indicada 440
Santes Creus —
Masbarrat ]
’_ 5 P
L @
4 " FULL 3 2 ! s =
Aiguam(rcia [ ©w
[ ¢ o L
' 428 90 -
4
Columna existent %
amb 2 projectors LED
de 98w
° 4 / <
02 00 i
e ¢ | Columna existent
o O o | amb 2 projectors LED L —— e =
& o O C de 98w A
%, 0 o 2, &
%{» N @O
% B0 i -
%, , SO XES =
\ Columna existent o
; 3 ) Q amb 2 projectors LED <
. = O O
[J = : de 150w 0 ol 9 "o
003 00 o\e0 20, 0\e’
q <0 OO 65 9o\bo
oXe 4 x ogl0 O

P
lla<
OQ < /
(T o
O
4]
Q
o
e}
oG
Q
D
Q
O

2

O,
* B p
% 5ERG R2653%00 RS s Dy
,% P (o) oy o %) 3 o ie o
. : oo of aesl; cenamttis o
% \5 o 2 43) 20

IS % 00 2 R r gt

& %, b 5 N 535 M ay

o % 9 Ay ol o %, Vg PN

3 (] 50 0% QN @ O S OQ A% o B\ © o

0 4’» AN ! 3 T o ; o

2 7% Qe Q B 8%, B o

[ > ° 5

8 2o G ONOK. S X\ SRR, o

o > 2 e S ! I@ 4

< &) > 5 », % WL u '

g 3 2 R g % > e’ © * O

I Q - ) 0% RN o\ o) %

o TR N DL % > o

P » ia -

5 S\ S9% > A o s Projector LED 98w
5 P p ¢} X

& S ¥

0 %, PO %o X3 2o A 2/ 5.0 Projector LED 98w

) 4 (4 \o: )

. o % 3
we » ,;:o o

el ® 2 O w %

5. & N\ Q

- 4
%8 %% O goCo
=

@
BE 200

nfs} =
'g:

i

7}; 0gooo sa I\K cwau | 2020-0000199 | TTOL ) DATA TECNIC DE PROJECTE B DIBUIXAT PER: | R, SEGURA | ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL

Diputacié Tarragona s , — . RI?NOVACIC) DE L'ENLLUMENAT PUFLIC ACLDIVERSOS N NOVEMBRE 2020 p— - 1/2000 PLANTAONOU ENLLUMENAT 3 105

ot dol Der apeguapuiens et ReachelnipRE e R Jop festPeust bt oer, PURiAMAPHIT: FORAGATS AT Mer CTMGLARGRGIA  ent gl Lot o3 ALBERT_COMPTE JORNET : ACTUACIO 1 — LES POBLES




S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: ,
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a | es 18:22: 30

or:1

Cc
<

WA

P

: K
..

FULL 2

O Nova lluminaria tipus classica muntada
sobre brag o columna existent

©

A jauel
- 2 r.geS i
2 Carrer-
o N
® . :
S 5 cllaEscola Sant Mique @
p LZ) -
§ O g Projector LED 98w
2 @ Projector LED 98w O @ 1
) o o
O -
o ®
(@) =
1 54
. © ©
| @ R
0]
J/{ e it
8 ?
@ I @) (e) @
I ; e N O o
|"‘ { )
/sl .
- . l_‘ \R nt Cristo
e \’ A 8
428 90 @
Q 0
1
Placa O
’\ de © % 6
\’ésg\ésio Co > 387
rer
e Marmeliqr
Nova lluminaria tipus vial muntada
sobre brag o columna existent P > C ol
N\

>
<.
L 550 | D
| | 2 1O
: : c|\|O
T I x| 3 3 G A O
s !
- -. \ O o el Pla de/ Manlleu &
: : O @ . O %
O @\ Q :
O olo| @
oge0 I\K cwau | 2020-0000199 | TTOL DATA TECNIC DE PROJECTE B DIBUIXAT PER: | R, SEGURA | ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
Diputacié Tarragona §-§ ! RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT POBLIC A DIVERSOS AGOST 2020 % 1/1000 PLANTA NOU ENLLUMENAT 3 25
oA, freginguent St P gl e Jo | gPaspscustfaiat et D puNUCHIS: AMBREGATSS Ak Mer D'MSLAMGRAIA ent 1l a3 MBERT cOPTE soRiET couprowr | & cowTe ACTUACIG 2 — EL PLA DE MANLLEU e




- DNl ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER:

Al bert Conpte Jornet

est do
vés de

or:1

Cc

<

El Pla de Manlleu ILI

FULL 2

Masbarrat
5
P 7/
Aiguam(rcia v
[ ¢ Jruw s
O
O
%
: /*/
%
O O
/* O
3 — O O O Q Cal Cason
//O
& 9 ) .
@ © ?
@ PAS° a\ Teule < b
27 o /
D O - Sborro
26 25 5 W/ car
@

sobre brag o columna existent

O Nova lluminaria tipus classica muntada

630

WG

O
@
O
@
O
11

10

Nova lluminaria tipus vial muntada
sobre brag o columna existent

225

120

og20° sa Az CLAU

2020-0000199

TiToL

Diputacié Tarragona seavec:
2
]

URSA, e npirent s B el g e shgn e

ori glPIna-D.'icust
b el _CVE 3CB

RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC A DIVERSOS

DATA TECNIC DE PROJECTE B
d NAJCh |Be ABREGATS AbdeliMer O MGUAMGREGIA NOVEMERE 2020 %
iat per Dipul e X utenticitat a
pC7181 E48BA62FFO27AE18ELS | sk 11/202 | 10.07.52 ALBERT COMPTE JORNET

DIBUIXAT PER:

R. SEGURA

COMPROVAT

A. COMPTE

ESCALES
1/1000

TITOL DEL PLANOL

PLANTA NOU ENLLUMENAT
ACTUACIO 3 — MASBARRAT

PLANOL

FULL

3D




(SIG el dia 27/11/2020 a | es 18:22:30

- DNl **

or net

SI GNAT EL ECTR031| CAMENT PER:

Al bert Conpte

o1
Cc
<

B o=

[Msomtrsia]

ruu. 4

<
El Pla de Manlleu I!I

FULL 2

O Nova lluminaria tipus classica muntada

sobre brag o columna existent

Nova lluminaria tipus vial muntada
sobre brag o columna existent

ofugAt e uAahlﬁé B aut
rvel \ | |

§ a M‘ CLAU

2020-0000199

RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC A DIVERSOS

Diputacié Tarragona seavec:
Bb i EAR)

origlPIna-D.'icust i% er
nb el _CVE 3CBE

i pUNAICh |Be ABREGATS Abdel.Mer DY AMGUAK BRCIAaut ent
BAG2FFO27AEIBETS | Cemssi 11/2020 a_|

icitat a
10.07:52

NOVEMBRE 2020

R. SEGURA

TECNIC DE PROJECTE B
ALBERT COMPTE JORNET %

A. COMPTE

ESCALES
1/1000

TITOL DEL PLANOL

PLANTA NOU ENLLUMENAT
ACTUACIO 4 — AIGUAMURCIA

PLANOL

FULL

45




j/ Q 5 o
<
ET Pla_de Monlleu|| g OO OD
FULL 2 -
Santes Creus -
Masbarrat i ~ O
: 40 vXe)
'. 5 -t (I\l -
iy
4 " = ~ /[
Aiguam(rcia , )
== [
[¢ Jroe 4 :
3 3
v (e
W - :
%@ \ £
D 3 < :
< ool |
o N ?ﬁf{_ﬁ ? 3|
D [ - ° &
O 9 ) i O ©
O
- gl O /Wo }/O O 4
K 18—18 7 18 0 = < ) O b \3@@
N
) b4 A2 — 20 c. gel C\g;\“:rﬁ . D 3 .
) 25 Nlorers S
\s Ave
O rrel del GRS %\ 2 = O % o o O
S =156 51 1 o O
O - 1M
-]
D W - O O R
> N
&D n I . 9 o 5
i Lluminaries incloses S 588 |o 21O £
Ty q AV, 0 0 =
4ol ComP & "%, en un altre projecte [~ <> ® Q Q = &
de \a Font 9¢ E % g v > 2 > 2 ¢ a“i@
carrer xre a N \O E -
=\ k : e e QR e A
3 projectors LED a cada 3 S == = SR Taoaoa ﬁ\’*% '\\g A% O«
. g 5 2 < G s ) e 5
columna existent, 98w & £ . £ s < S A f/,er L R A ff“\\\i\@ A5 Ole 8
3 5 e Ve Sams=I2E e = \ A0 -0\
5 S Z2AT &= A P Y e s s - o N s,
] <t - X - W 7
” R D Lok R T L R a2 of
=7 % ///z//;gf ,‘?‘ %& ~ N 0 3 o~
, o S SR \—i"f’ﬁ Poq,) 0 ? S or2
—7 4“?’(‘\7’5\ £ 0 ) o g'mJ =
L — "’ L} 20
o - LT L e (Y =2 o m o gq- D Il ¢
> o a——— e 55 N 5
RS E 1= T 31\ E R 8
Wz 4 — S 9 -y
E) 00z = 1 ~N X
~ WM’/
3 8|
® =
N 1D
= E
z O Nova lluminaria tipus classica muntada é
S sobre brag o columna existent
o
~N
d [l Nou projector LED, poténcia indicada 440
N ’—d——-‘
© - ~ . -
3 1_ Nova lluminaria tipus vial muntada
°© sobre brag o columna existent
©
2
5: E i b 7N =1 550
el i % f I
E‘a ‘." a
5 _I'-I-_ 8 ] 8 2
=0 = . N =1
g, 428 50 \'I
5= :
u_‘JgL - -— 347G
w
e
B
é; 2 Saﬁ cLau | 2020-0000199 | O , DATA TECNIC DE PROJECTE B DIBUIXAT PER: | R. SEGURa | ESCALES TITOL DEL. PLANOL PLANOL | FULL
DiputaciéTarragorla et of RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PO'BLIC A DIVERSOS NOVEMBRE 2020 1/1500 PLANTA NOU ENLLUMENAT 3 5 5
tAﬁg\elgts gg ulrgAt ’Pﬁﬂm@“‘ﬁgﬁ St purq?mﬁgﬂgi{r)@w hp&,ﬁ%@ﬂ 'r%?rzﬂlbt ori glPIna-DJt:ust di at per E4 &M%%I%Aﬁl?ﬂ éfl'S Ab.de',D_Nr‘nerDiM@UAiy%RgHAaufent |18| togt 3 ALBERT COMPTE JORNET COMPROVAT A. COMPTE ACTUACI6 5 — SANTES CREUS DE




a

la seva autenticitat

em ssi 6 30/11/2020 a | es 10: 07:52

gonaA Podeu verifi car
data d'

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

B8

er
CB4E4

ginal custodi at g
CVE 3CB2C7181

Ens anb el

docunent el ectronic ori

de validaci 6 de la Seu El ectronica de

Aquest document és una copia auténtica del
servei

través del

Renovaci6 de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

DOCUMENT 3
PLECS DE CONDICIONS TECNIQUES

Diputacio Tarragona

S| GNAT ELECTRONI CAVENT

SERVEI DORSSISTERCIA MLSICIPAL

PER:
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



a

na. Podeu verificar |a seva autenticitat

o
3 I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

er Di

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4§

uest document és una copia autentica del docunment el ectronic original custodiat

aves

&

Renovaci6 de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

Diputacio Tarragona

S| GNAT ELECTRONI CAVENT
Al bert Conpte Jornet -

SERVEI DORSSISTERCIA MLSICIPAL

PER:
DNl ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



a

na. Podeu verificar |a seva autenticitat

o
3 I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

utaci o de Tarral
B462FF927AE18E1

er Di

del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 3CBZC7181§CB4E4§

uest document és una copia autentica del docunment el ectronic original custodiat

aves

&

RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC A DIVERSOS NUCLIS AGREGATS AL TM D’AIGUAMURCIA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIQ DE LES
OBRES D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TECNIQUES
PARTICULARS QUE CONTE NO LES MODIFIQUIN.

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprén tots els materials, la ma d’'obra, els mitjans auxiliars i tot el que és
necessari per a la realitzacié de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions
autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte
estat d'utilitzacio.

Compren també la supressié de les construccions i els elements innecessaris, |a retirada de
materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de
I'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en I'estat primitiu o
en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de I'obra és el técnic designat per I’Administracid i gaudeix de les més amplies
facultats per a la millor efectivitat de la seva missi0, i se’l designa d'ara endavant com a Director.

Resol les qliestions tecniques d'interpretacio del Projecte, inspecciona tot allo que es relaciona
amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al
seu parer, no son adients i déna les ordres oportunes per a la millor execucié de les obres,
sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions
contractuals i legals, i pot conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills
o els perjudicis, si la reparacié dels perjudicis causats o d'altres d'analoga naturalesa no fos
acomplerta eficagment i oportunament, el Director de I'obra pot manar d'executar-la amb carrec
al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col-laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part
de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perqué els reconegui com a tal. Els
col-laboradors estan integrats en la Direccié.

El Director d’obra interpreta el projecte i dona les ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposici6 de les obres aixi com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi s6n consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificacié sense I'autoritzacié escrita del Director.

Si alguna part de I'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes,
resulta alguna contradiccié en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solucié
més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en
coneixement de la Direccié6 d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal-lar els materials o
executar I'obra en qliestié fins a rebre I'aclariment o resolucié de la Direcci6 d’obra que també
I'ha d’efectuar per escrit.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar I'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjecci6 a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la
conformitat o I'objeccio els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del
dret de reclamacio que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no I'eximeix del compliment de dites
ordres, encara que de tal reclamacié pot derivar-se'n justa indemnitzacié al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepcio de les comunicacions i les reclamacions
que adreca al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que
li doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el
representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en l'obra totes les vegades
que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i
recepcions.

En cas d'incompareixencga injustificada, perd el dret d'al-legacié o reclamacié que I'assisteix a
tals actes i ha d’'estar a les consequeéncies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de
recepcid, els documents que se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assistéencia, té un termini de deu dies per reclamar o fer les
al-legacions oportunes mitjangant escrit adregat al Director.

Son a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucié de les
obres entre les quals s'hi compten:

-mesures de seguretat, senyalaments i barrats;
-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi com els elements
i les obres provisionals o auxiliars;

-assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys a tercers;
-neteja i vigilancia;
-arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis

que es deriven de lI'execucié de les obres;

-els permisos, les llicéncies i les concessions que sGn necessaris per a I'execucié de les obres,
amb exclusio dels que s6n especifics de I'Administracio;

-disposicié, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director.
On hi ha d’haver les copies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre
d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris
consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient
conservar.
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El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Aixi mateix respon dels danys causats a I'obra per qualsevol causa, abans
de larecepcié. També sén de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats
a tercers bé per la forma d'execucié de I'obra, bé per omissio bé per causa d'accident o bé per
suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de garantir
la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
I'incumbeixen en materies fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de
qualsevol altra classe que l'afecten.

Abans de comencar les obres ha de comunicar al Director la seva residéncia i la del seu
Delegat, a tots els efectes derivats de I'execucio, aixi com qualsevol variacio futura mentre
dura. La residéncia del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra proxima, i ha de tenir
l'autoritzacié del Director.

El Contractista és l'Unic responsable de totes les contravencions que ell comet durant
I'execucid de les obres, o el personal i elements que hi sén relacionats i sén del seu exclusiu
compte les conseqliencies que se’n poden derivar, aixi com els danys i perjudicis a tercers.
Igualment, el Contractista és I'Unic responsable de I'execuci6 de I'obra contractada, i no té dret
a indemnitzacié pel major preu a qué poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades
maniobres que pot cometre durant la seva construccio.

Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir
tot el personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econdmiques derivades de les obres
contractades.

La Contracta igualment ha de sol-licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegacié
d'Industria, etc., que, segons la legislacié vigent, sén precisos per a la realitzacié i funcionament
de les obres i instal-lacions.

La propietat de les obres I'ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalitzacié de I'obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar
rétols informatius, un a cada extrem de 'obra. Els esmentats rétols informatius han de col-locar-
se abans del comengament de I'obra i la correcta subjeccid i visibilitat s’ha de comprovar en
I'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacié durant la
durada de I'obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva
immediata reparacié o substitucié. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la
direccio facultativa encarregara nous cartells amb carrec al contractista.

Els cartells no sén d’abonament pero la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a
'acabament de I'obra amb carrec a la partida d’'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcié de I'obra s’entén que el
contractista els cedeix gratuitament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direccié dels treballs i actua com a
representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de
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residir en un lloc proxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvencia técnica i moral aixi com
facultats per organitzar I'execucié de les obres i posar en practica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest I'ha
d’acceptar per ell, aguest aprecia lliurement la seva suficiéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-labora amb el Director en la resoluci6 de tots els problemes que es plantegen
Durant I'execucid de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstancies especials
és convenient, a I'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui
la titulacié professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en
demés el personal facultatiu necessari sota la dependéncia d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacié d'un nou
Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depén.

A I'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal técnic, especialista i operaris
que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb
reconeguda aptitud i experiéncia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El Director
té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separacié de I'obra de qualsevol
persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal
fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a I'obra, sota la seva dependéncia.

Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzacié de la direccié tecnica.

L’autoritzacid pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el
contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres publiques el contractista té el
coneixement previ de la possible existencia de nombroses i diferents servituds de I'obra, com
per exemple esteses d’empreses privades (gas, telefons, electricitat, canonades) o de serveis
publics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’informacio dispersa entre els diferents titulars i essent Gtil només en quant
estigui actualitzada a la data de comengament dels treballs, s’inclou Unicament en el projecte
la relacio de serveis existents per tal de facilitar i orientar a I'nora d’executar I'obra. Tot i aixd
el contractista queda obligat a sol-licitar dita informacié a les diferents companyies i als
ajuntaments afectats abans de comencar els treballs en compliment de I'establert a 'art. 7.

L’exacta localitzacio, mitjangant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant I'execucio
dels treballs (o la seva reposicié a la finalitzacié dels mateixos) i les possibles dificultats o
minves de rendiment que la preséncia ocasioni, no sén mai d’abonament, i es consideren com
a despeses incloses en els preus unitaris.

No s6n tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacié per trencament,
avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva
posicié no respon a la informacié rebuda o sén tracats imprevisibles ja que es considera que
el contractista ha incomplert I'obligacié de localitzar la seva posicié exacta mitjangant cales,
treball que el seu cost queda inclos en el projecte tal i com s’ha dit.

Son d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessaries per a I'execucio del
projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de tragat (provisionals o definitives) o
el seu reforg, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.
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El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els
treballs aconsella la seva reparaci6 o renovacio.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per
arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis técnics competents. Dits
treballs s6n d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdés casos, 'abonament es realitza amb carrec a la partida d’imprevistos o es redacta
'oportu projecte addicional d’obres.

L’existencia de serveis en nombre tal que impedeix I'excavacidé continuada a maquina a la
generalitat o en zones importants de I'obra s’ha de plantejar a la direccié d’obra qui valora els
fets i decideix les superficies i/o volums que s’han d’abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats d’obres
diferents de la propia excavacié (per exemple: col-locaci6 de canonades, extensid i
compactacié de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les materies, els productes, els elements i els mecanismes que entren a
formar part integrant de les obres i les instal-lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser
nous, sense defectes, en perfecte estat de conservacié i is. Han de complir les instruccions i
les normes promulgades per I'’Administracié referents a condicions generals, homologacio i
control de qualitat, sense perjudici de les especifiques que estableix el corresponent plec.

Han d’arribar a I'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentaci6 original, amb les marques de
fabrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que
no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats
emprats normalment per 'Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de I'adquisici6 i arreplec a
l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els
catalegs, les garanties, les analisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients
que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniéncia.
Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col-locats o suposin demolir
parcialment I'obra, sense dret a indemnitzaci6. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o
assajar algun, designa un laboratori perqué ho realitzi, ates el que preveu I'epigraf nim. 12.
S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservacié, i no
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptacié previa dels materials no suposa l'autoritzacié definitiva, i es poden substituir,
adhuc després de col-locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen
caracteristiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que
estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre sén a carrec
del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en
demés al seu carrec totes les copies dels planols i d'altres documents que necessita per
executar les obres, pero no pot fer Us del Projecte i dels altres documents per altres fins que
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no soén els estrictament contractuals, aixi com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicacié distinta en les clausules
administratives, son:

-memoria,

-planols,

-plec de condicions,

-pressupostos parcials;

-quadre de preus d'unitats d’obra, i

-pressupost general.

La inclusio en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud respecte a la
realitat.

Tots els altres documents i altres dades sén informatius. El Contractista ha d’encertar-se de
I'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradicci6 entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.
Tot allo que s’esmenta en el Plec de Condicions i omés en els planols o viceversa, ha de ser
executat com si estigués contingut a ambdds documents, sempre que la unitat d’obra quedi

suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert.
Comprén com a minim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de
l'obra, aixi com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall,
marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per
a la seva comprovacié. S’'aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.

En [I'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig
respecte als documents contractuals del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot
afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferéncia o circumstancia que implica una variacié sensible del
Projecte, s’han de valorar pel Director de I'obra les repercussions, als preus del Contracte, i
s’ha de trametre a I'Administracié perqueé resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservacié dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha
de presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

-programa de les obres a realitzar, classe i volum;

-mitjans que s'han d’emprar, amb expressio de la classe i el rendiment mitja;
-valoracié mensual i acumulada de I'obra programada;

-representacié grafica de les diverses activitats;

-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
-el termini d'execucié comenca a comptar des de la data del replanteig.
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Article 10.- EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa
de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autoritzacié.

La maquinaria i altres elements de treball que s'han d'aportar a I'obra segons el programa o
que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits
durant l'execucié de les unitats en qué han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el
consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents
del Contracte sense autoritzacié prévia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la
facultat d'exigir la demolici6 i reconstruccié de les parts que no compleixen les condicions
establertes o si sospita, amb fonamentacié que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el
Contractista al seu carrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta
causa, poden produir a I'Administraci6. Si demolida alguna part sospitosa de I'obra resulta que
reunia les condicions exigibles al Contractista, se I'ha d'indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense I'ordre escrita del
Director, es paga Unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense
que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Sil'excés d’obra no
és admissible, el Contractista esta obligat a demolir-la.

Fins a la recepcio, el Contractista respon de I'execucié de I'obra contractada i de les faltes que
hi hagin.

El muntatge d'elements i realitzacié de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjeccid a aquest
Projecte, normes i disposicions oficials que li sén d'aplicacid i a les ordres que dona el Director
d’'obra.

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’obra especialitzada i segons el
bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte
i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservacio.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser préviament autoritzats pel director i realitzats només en els
unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal-lar els equips d’il-luminacié del tipus i
intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs
nocturns.

10.3 Construccio i conservacié de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment,
fos necessaria la construccid de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams
parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les caracteristiques que
figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de
manera que han de ser adequats al transit que han de suportar i segons les ordres del director.
La seva conservacio durant el termini d’utilitzacié és a compte del contractista.
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10.4 Senyalitzacié i altres mesures de seguretat a I'obra

El contractista, des del mateix comengament de I'obra, té I'obligaci6é expressa de garantir per
tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en
general. Per aix0, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes gque siguin necessaries)
de forma correcta i suficient i dirigir I'execuci6 dels treballs de forma prudent.

En conseqliéncia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la
seva senyalitzacio son de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulacié i, en el seu cas, desviament del transit afectat (tant de
vianants com motoritzat) el contractista ha de sol-licitar de la D.F. l'autoritzacié oportuna i la
realitzacid de les gestions necessaries davant I'organisme competent (guardia urbana,
Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalitzacid, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la
seguretat de l'obra i tots els mitjans materials que s6n necessaris per a tot aixo (senyals,
tancaments, marques viaries, balises reflectores i lluminaries, enllumenat nocturn, vigilants,
etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La preséncia, regular o no, de técnics municipals (o0 membres de la guardia urbana, Ministeri
de Foment, etc.) en la seva funcié de control i comprovacié no eximeix ni relleva el Contractista
d'aquesta responsabilitat, només en els casos que la direccié facultativa hagi rellevat el
contractista en les seves funcions de direcci6 de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiéncies que observa i ha de ser considerat
com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repeticié dels esmentats defectes o la poca diligéncia en la seva correccié s’ha d’anotar per
la D.F. al Llibre d’Ordres, i una copia del full ha de ser tramesa a I'dérgan contractant als efectes
oportuns.

10.5 Precaucions especials durant I'execucié de les obres

-Pluges: Durant les diverses etapes de la construccid, les obres s’han de mantenir
sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos
s’han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els
talussos adjacents.

-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de
protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes
consequents. Les parts d’'obra malmeses s’han d’alcar i reconstruir a la seva
costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions.

-Incendis: El contractista s’ha d’'atenir a les disposicions vigents per a la prevencio i
control d’incendis i a les instruccions complementaries que figuren en les
prescripcions técniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les
mesures necessaries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és
responsable d’evitar la propagacid dels que es requereixen per a I'execucié de
les obres, aixi com dels danys i perjudicis que es poden produir.

-Us d’explosius: L’adquisicié, el transport, 'emmagatzematge de les metxes, els detonadors i
els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matéria
i per les instruccions especials complementaries que dicta el director.

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30



a

Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

gonaA

utaci o de Tarral

er Di

I"Ens anb el CVE 3CBZC7181gCB4E4gB462FF927AE18E1

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

RENOVACIO DE L’ENLLUMENAT PUBLIC A DIVERSOS NUCLIS AGREGATS AL TM D’AIGUAMURCIA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a
més de 300 m de la carretera o de qualsevol construccio.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les
barrinades, i s’ha d’avisar de la descarrega amb antelacié suficient per evitar
possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la
jornada de treball, durant els descansos del personal operari al servei de I'obra
en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulacid de
persones o vehicles dintre del radi d’acci6 de les barrinades, des de cinc
minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, I'encesa s’ha d’efectuar mitjangant comandament
eléctric a distancia, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulacié i utilitzacié d’explosius ha de ser de
reconeguda practica i pericia en aquestes feines i ha de reunir les condicions
adequades, en relacid6 amb la possibilitat que correspon a aquestes
operacions.

El contractista ha de subministrar i col-locar els senyals necessaris, per
advertir al public del seu treball amb explosius. L’emplagament i estat de
conservacio ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direccié i gesti6 de I'obra la prevencié dels danys
que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosférics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i
en conseqiéncia no sén en cap cas d’abonament a excepcié dels casos previstos a I'art. 132
del Reglament general de contractacio de I'Estat (vegeu clausula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc son d’abonament els danys produits per I'omissié de les esmentades tasques
preventives.

El contractista és el responsable unic dels danys a tercers que per les causes esmentades es
puguin produir.

10.6 Obres de condici6 especial

Sempre que, a judici del director de I'obra, hi hagin algunes parts de I'obra que, per llur indole
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres 0 més especialistes acreditats
perqué el contractista trii el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats
especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’'un
5% a favor del contractista, en concepte d’'indemnitzacié per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricaci6 dels quals requereix
condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error
0 contrariament a les bones normes de la construcci6, ordres rebudes o que no s’ajusta al
projecte, I'hna de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que
aix0 ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiencies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels
treballs d’'una manera essencial, i no poden, a judici del director de I'obra, conservar-se, el
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contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aguest cas,
la peca o element, el desmerit que pugui tenir a judici del director.

La interpretacio del projecte és missié exclusiva del director de 'obra, el qual resol segons el
seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol
dubte, deficiéncia o omissid ha de ser aclarit i reposat abans de comencar els treballs a qué fa
referéncia.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs
en les condicions i freqiiencia que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en
les instruccions i normes oficials. Si no esta regulat per cap dels documents ressenyats s’ha
de procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es
realitzin quantes proves, assaigs i analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels
materials i bona execucid de I'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en
aquest plec. El Contractista esta obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els
mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu carrec, totes les despeses que es
puguin originar fins un import maxim de I'1% del pressupost de I'obra.

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepcié de
l'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un
Laboratori oficial designat pel Director, perque les efectui.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admet cap variacié sobre I'obra definida en el projecte ni sobre I'execucio establerta en el
programa de treball, sense l'autoritzacié escrita del Director de I'obra. Qualsevol dubte,
deficiencia o omissié al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de comencar les
unitats d’obra a que es refereixi.

L'Administracié pot, durant I'execucioé de les obres, suprimir la realitzacié d'alguns treballs o
afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als
preus de Contracte no disminueixin 0 sobre pugin més d'un vint per cent del total de I'obra
contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb independéncia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir
les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes
les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes
modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini
d'execucid, el Contractista ha de sol-licitar per escrit que es tinguin en compte i I'Administracio
acordara el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre I'obra projectada, degudament
justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o
a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte
ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui
possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la
data de la seva licitacio.
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Només son considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direccié d’obra i convingut preu abans d’executar-
les.

L’entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres
que cregui convenient, sempre que I'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena
part de l'import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrd pretendre cap
segregacio.

Article 13.- AMIDAMENT | MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el metode
que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als
amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les
reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicié d'elements
necessaris per poder efectuar I'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportd. El
Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perqué pugui prendre les dades
necessaries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el
resultat.

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en I'obra, en
presencia del Director.

Pel que fa a 'amidament i mesurament de les obres és d'aplicacié també tot el que disposen
les prescripcions particulars quant a aixo.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o
pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre
de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar
clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres
casos, s'ha d’estar a I'admes a la practica habitual.

Article 14.- VALORACIO | PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i
les modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacié de les unitats d’'obra acabades, en els
terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per aix0 es fa la relacié valorada
dels treballs realitzats "a I'origen" previ amidament. La contracta tindra un termini de vuit dies
per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions conseglients tenen caracter provisional i els
pagaments a qué donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidacio
final per a la confirmacié o la rectificacio.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als
preus d'execucié material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que
es fixen contradictoriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el
Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d'execucié material, amb els preus emprats en el mateix document, bé
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si son resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitja establert en el projecte. Els preus mitjans
establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades
en la mateixa poblacié o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny
s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clausules administratives o el
Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucio i
acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no
hi figurin tots els especificats en la descomposicié o en la descripcié dels preus.

14.2 Valoracié d’obres defectuoses acceptables

Si per excepcié s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les
condicions de la contracta, perd que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest
proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir 'obra a la seva costa i
refer-la, d’acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris

Si s’esdevé algun cas en quée fos necessari fixar un nou preu perque la unitat d’obra no esta
compresa a la contracta o perque les seves caracteristiques difereixen substancialment de les
del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictoriament pel seglient sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de I'obra, formula per escrit,
sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

b) El director de I'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de
fixar.

Si ambdds preus coincideixen, la direccié formula I'acta d’avinenga, igual que si qualsevol
petita diferéncia o error fos salvat per simple exposici6 i conviccié d’'una de les parts, i queda
aixi formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussi6 els resultats, el director proposa a la propietat
que adopti la resolucié que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra

El contractista Unicament té dret a percebre I'import de I'obra executada. Les diferéncies entre
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnitzacio.

Tampoc s’abona I'obra en excés, en relacié6 amb la definida en el projecte, si a criteri de la
direccio facultativa ha estat innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi
consten, segons el quadre de preus num. 2 Aquelles unitats que no estan completament
acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a I'import de
les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoracié de cada unitat d’obra fraccionada
en forma distinta a la valoracié de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en
insuficiéncia als preus del dit Quadre en I'omissi6 dels costs de qualsevol dels elements que
constitueixen els referits preus.
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14.6 Partides alcades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alcada i que hauran de ser
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les
restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, nim. 1, i si es tractés d’unitats
d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictoriament, préviament
aprovat per la Direccié d’obra.

Les partides algcades de pagament integre es paguen al contractista a 'acabament dels treballs
en les condicions adequades.

No s’abonara cap partida algada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses
d’aquest indole son incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin Utils i no hi hagi perill que
desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del
preu que figura en el Quadre de preus nimero 1. En cas de rescissié del contracte es paguen
per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum
d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost,
en preus contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacié del
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’Us comu a la localitat als preus
oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats
d'obra propiament dites, per raé de la presencia d’aigua o posicid, com disminucié del
rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en
els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissié per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars
del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direcci6 d’Obra per a la
terminacié dels treballs.

Si la rescissié sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser
utilitzats per la Direccio d’obra fins a I'acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat
d’obra executada assolis els 4/5 de la totalitat i mitjancant el pagament del 10% anual del valor
en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolis
la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop
acabades les obres, perd no tindra dret a cap reclamacié pels desperfectes a que el seu Us
hagi donat lloc.
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Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries sén les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sin6 en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres que
déna el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del
Projecte.

Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de forca major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el
Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o
paralitzaci6. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la prorroga de termini,
encara que fos procedent.

Sempre que I'Administraci6 acorda la suspensié total o parcial de les obres i aquesta suspensio
pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinaci6 ha d’atendre entre
altres factors, la pertorbacio, el ritme previst de les obres i les seves conseqiéncies, la
utilitzacio de la maquinaria, les instal-lacions i el personal.

Article 17.- REVISIO DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de
preu o indemnitzacio, llevat que disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables
estableixin la clausula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clausules
administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIO

Si 'execucié de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les condicions
necessaries, es podra procedir a la rescissié del contracte amb pérdua de la fianga.

En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzacié de les quals
pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs.
No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en qué se li comuniqui I'adjudicacié,
dipositara com a finanga a I'Ajuntament, com a diposit per respondre del compliment del
present Plec de Condicions, I'1% de I'import liquid a que ascendeixen les obres contractades,
amb deducci6 de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fianga, es retindra en el mateix concepte el 10% de I'import de cadascuna de
les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIO

Els treballs comencaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicacié de
'adjudicacié i es donara coneixement per escrit a I'Enginyer Director de la data de
comengament dels treballs, data des de la qual es comengara a comptar el termini d’execucio
de les obres compreses en el present Plec de Condicions.
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Per cada dia de demora en la finalitzacié dels treballs respecte al termini fixat, li sera imposada
una multa de quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comencar els
treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedira la prorroga
estrictament necessaria per part de la Direccié d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores segiients,
es dura a terme la rescissio de la Contracta amb pérdua de la fianga.

Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit
al Director i dintre del mes seguent del final, s’ha de fer la recepci6. El Contractista lliura les
obres iles rep 'Administracié en la forma reglamentaria, sempre que estiguin ben realitzades
i en bon estat. De la recepci6 s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari,
un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al-legacions que
s'estimin pertinents. En cas d'incompareixenca justificada poden fer-se les al-legacions per
escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se I'obra en estat de recepcid, es fara constar aixi I'acta i 'Enginyer Director
donara a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats,
fixant-se termini per efectuar-l'ho, expirat el qual es fara nou reconeixement. Les obres
requerides en les dites instruccions seran de compte i carrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declarara rescindida la contracta, amb pérdua de fianca,
de no ser que I'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera
improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comenga a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificacié
distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar I'obra segons les condicions que fixa el
Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioracio que pugui
produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal Us que
haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de I'explotaci6é. En aquest suposit té dret al
reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir I'obra a les condicions
degudes.

Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA

Aprovades la recepcié i liquidacio definitives es tornara la fianga a la Contracta, després
d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamacié contra aquella, de tots aquells
pagaments que es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals i
terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer I'amidament general i definitiu, amb assisténcia del Contractista.
Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de I'execucié.
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els
pressupostos parcials d'execucié material del projecte, o els establerts i aprovats
posteriorment.
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El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacié que cregui oportunes, en el
termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objeccid,
s'entén que n'esta conforme.

Articles 25.- CARACTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’'ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions
tingui, respecte del seu compliment, la mateixa forga i valor d’una escriptura publica,
degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant I'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document
a escriptura publica en qualsevol estat de I'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes
les altres contribucions, impostos i arbitris.

Tarragona, novembre de 2020
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Renovaci6 de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d’Aiguamurcia

2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Diputacio Tarragona
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en I'execucio de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les
condicions contingudes en el plec de condicions tecniques generals. Aquest plec consta de les segiients parts:

| CONDICIONS GENERALS

Il INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

| CONDICIONS GENERALS

.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES
1.2 TERMINI D’EXECUCIO

1.3 DISPOSICIONS GENERALS
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. CONDICIONS GENERALS

1.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres consiteixen en la renovaci6 de I'enllumenat existent en el Municipi d’Aiguamdrcia i consten en:

1) Substitucio de les llumeneres definides en els planols del diferents nuclis

2) Arranjaments necessaris als quadres de comandament tal i com prescriu el REBT per la seva legalitzacio.

3) Tots els treballs d’obra civil necessaris per la correcta execucié segons normativa

.2 TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execuci6 dels les obres sera de 3 mesos

1.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que sén la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions segients:

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat nUmero 493 de 12.12.94)
-Normes UNE de compliment obligatori.

(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i

complementariament, la resta de les normes UNE.

-Convalidaci6 de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Publiques. (Decret de la presidencia del govern 136/1960
de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Métodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’'octubre sobre les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
Construccid.
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Il INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

1.

2.
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1.1 Condicions per a l'instal-lacié
1.2 Condicions dels materials

1.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

1.2.2 Columnes

1.2.3 Basaments de les columnes

1.2.4 Lluminaries
1.2.5 Proteccions

1.2.6 Taulers de connexié en columnes
1.2.7 Centre de maniobra
1.2.8 Conducci6 per a canalitzacions d’enllumenat
1.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensié
1.3 Mesurament i abonament de les obres
1.3.1 Estaci6 transformadora
1.3.2 Aparellatge interior de I'“Estaci6 transformadora”

1.3.3 Cables

1.3.4 Punt de llum

1.3.5 Centre i quadres de maniobra
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1. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L’obra de construccié de la infrastructura de serveis comprén totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma
coordinada a les zones de voravia, entre la linia de vorada i la linia que delimita 'espai public i 'espai parcel-lat. La
vorada servira de referéncia topografica per a construir les xarxes d’abastament d’'aigua, gas canalitzat, telefonia,
subministrament eléctric en alta tensi6, enllumenat public i xarxa de baixa tensié.

1 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC

1.1 Condicions per a la instal-lacié

A més a més de les Condicions Tecniques contingudes al present Plec, seran d'aplicacié les generals,
especificades als segiients documents:

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié. Reial decret 842/2002.

- Instruccions Técniques Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

- Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Reial Decret 337/2014 del
9 de maig del 2014).

- Reglament Técnic de Linies Eléctriques Aéries d’Alta Tensi6é (Reial Decret 223/2008 de 15 de novembre de
2008).

-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.

- Les recomanacions d“U.N.E.S.A”.

- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Publiques, publicat pel “Ministerio de Obras
Publicas”, Reial Decret 6/2005 de 30 d’Octubre de 2005.

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament de eficiencia energética en instalacions d’enllumenat
exterior i les seves instruccions técniques complementaries EA-01 a EA-07.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, aixi com la
legislacié que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislacié aplicable,

que es promulgui amb anterioritat a la Contractacié de la present Obra.

El Contractista s'obliga a mantenir amb 'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitja del Técnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicéncies i dictamens

El Contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicéncies i dictamens necessaris per a I'execucio i posta en
servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenci6 i de visat
del Projecte d’Enllumenat Public, pel Col-legi Professional corresponent.

El Contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a I'obtencié de I'’Aprovacié Previa del
Projecte i I'Autoritzacié de Posada en Servei, per part dels Serveis d’'Industria de la Generalitat.

Documentacié prévia a l'inici de les obres eléctrigues

Un cop adjudicada 'obra definitivament, i abans de la instal-lacié el Contractista presentara al Técnic Encarregat
els catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d'utilitzar a I'obra.

Abans d'instal-lar qualsevol material, caldra presentar el seglent:
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- Baculs i columnes

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, caracteristiques del
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Planols i altra documentacié d’aquest Projecte.
Certificat de "colada".

- Llums

Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen el llum, concretament
del reflector. Corbes fotomeétriques.
Certificat del flux lluminds emés a I'hemisferi superior (F.H.S.)

- Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminéds.
- Equip d’encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques técniques propies.

- Cables

Certificat d’homologaci6 del cable

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la Direcci6 de I'Obra. Aquest
control previ no constitueix recepci6 definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direccié de
I'Obra, adhuc després de ser col-locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions,
podent ser reemplagats per d’'altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direccié de I'Obra, si fossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats pel
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condicid, la Direccié de I'Obra podra

manar retirar-los pel mitja que cregui oportd pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacié i Us, i es rebutjaran aquells que estiguin
avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s'utilitzin normalment per 'Empresa Subministradora

d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de I'Obra.

1.2 Condicions dels materials

1.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el
grau de proteccié mecanica l'indicat en 'esmentada instruccio.
El diametre interior no sera inferior a 60 mm.
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1.2.2 Suports de llums

Caracteristiques

Els suports dels llums de I'enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i 'O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les
accions de la intempérie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d'impedir 'entrada d’aigua de
pluja i 'acumulacié de I'aigua procedent de condensacio. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions
es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol-licitacions mecaniques, tenint en compte particularment
I'accié del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal-lats
en el suport.

Els suports que aixi ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a I'equip
eléctric per accedir als elements de proteccid i de maniobra; la part inferior de I'obertura estara situada, pel cap
baix, a 0,30 m de la rasant, i estara dotada de porta o portellé6 amb un grau de protecci6 IP 44 segons 'UNE
20324 (EN 60529) i IK10 segons 'UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podra obrir mitjancant la
utilitzacié d’eines especials i disposara d’una presa de terra quan sigui metal-lica.

Quan degut a la seva situaci6 o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fabrica no permetin
la instal-lacié dels elements de proteccié i maniobra en la base, podran col-locar-se aquests en la part superior,

en un lloc adequat o en l'interior de I'obra de fabrica.

La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenca i regularitat.

1.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols.

L’excavacio es realitzara, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta
les arestes arrodonides.

La fonamentaci6é s’efectuara mitjangant formigd de resisténcia >HA-15. (Si no s’especifica als planols una
resisténcia superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col-locacié
resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar I'entrada completa de les femelles de
subjeccié i llurs volanderes.

1.2.4 Llums
Els llums seran propis de I'enllumenat public, preparats per anar, indistintament, a bacul i columna, i amb
capacitat per posar-hi I'equip eléctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau

de proteccié IP 54, classe .

Caracteristigues indicatives

- Els llums utilitzats en I'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-
2-5 en el cas de projectors exteriors.

- Tots els materials seran inalterables a la intempérie.
- El gruix del reflector sera d’'un mil-limetre i dues décimes de mil-limetre (1,2 mm.). Tindra un tractament de

proteccid que garanteixi la conservacio de les seves qualitats optimes.
El gruix minim de la capa anddica sera de quatre (4) micres.
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- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

- Les caracteristiques fotométriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides
dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

- El dispositiu de subjeccié del llum haura de comptar amb un minim de tres punts de suport que assegurin que
la posicié de la lluminaria no variara per agents fortuits. Aquell sera capag de resistir un pes cinc vegades superior
al de la lluminaria equipada.

- La instal-lacié eléctrica interior dels Llums es realitzara amb materials resistents a les altres temperatures i els
portalampades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’'un periode de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35°C, cap punt dels distints components enregistri una temperatura

superior a 'admesa.

1.2.5 Quadres de proteccid, mesura i control

Les linies d’alimentacio als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’'un quadre de proteccié i control;
les linies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats
(sobrecarregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips
instal-lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexié dels interruptors diferencials, que podran
ser de renganxe automatic, sera com a maxim de 300 mA i la resisténcia de posada a terra, mesurada en la
posada en servei de la instal-lacié, sera com a maxim de 30 Q. Aixd no obstant, s'admetran interruptors
diferencials de intensitat maxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resisténcia de posada a terra en la posada en
servei de la instal-lacio6 sigui inferior o iguala 5 Qi a 1 Q, respectivament.

Si el sistema d’accionament de I'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoeléctrics, es disposara a
més d’un interruptor manual que permeti I'accionament del sistema, amb independéncia dels dispositius
esmentats.

L’envoltant del quadre proporcionara un grau de proteccié minima IP55, segons 'UNE 20 324, i I'lK10, segons
'UNE EN 50 102 i disposara d’'un sistema de tancament que permeti I'accés exclusiu al mateix, per part del
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una algada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements
de mesures estaran situats en un modul independent.

Les parts metal-liques del quadre aniran connectades al terra.

1.2.6 Xarxa d’alimentacid

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensi6 assignada de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podra ser utilitzat per cap altre circuit.

Tipus

Xarxes subterranies

S'utilitzaran sistemes i materials analegs als de les altres xarxes subterranies de distribucié regulades en la ITC-

BT-07. Els cables seran de les caracteristiques especificades en 'lUNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per
a les canalitzacions subterranies hauran de ser els indicats en I'l'TC-BT-21 i el grau de proteccié mecanica l'indicat
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en 'esmentada instrucci6, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resisténcia
a I'impacte sera lleuger segons 'UNE 50 086 —2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat minima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior
del tub, i el seu diametre inferior no sera menor als 60 mm.

Per sobre, s’hi col-locara una cinta de senyalitzacié que adverteixi de I'existéncia de cables d’enllumenat exterior,
situada a una distancia minima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalitzacio, a més d’encanonada, anira formigonada, i s’hi instal-lara, pel cap
baix, un tub de reserva.

La seccié minima a utilitzar en els conductors dels cables, inclds el neutre, serd de 6 mm?2. en distribucions
trifasiques tetrapolars, per a conductors de fase de seccid superior a 6 mm?2, la seccidé del neutre sera la que
s’indica en la taula 1 de I''TC-BT-07.

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l'interior dels
suports dels llums, i a una algada minima de 0,3 m sobre el nivell del sol o en una arqueta enregistrable, que
garanteixin, en ambdds casos, la continuitat, I'aillament i I'estanqueitat del conductor.

Xarxes aéries

S'utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aéries aillades descrites en I'I'TC-BT-05.

Podran estar constituides per cables posats sobre facanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els
cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La seccié minima a utilitzar, per atots els conductors inclos el neutre, sera de 4 mm?2. En distribucions trifasiques
tetrapolars amb conductors de fase de secci6 superior a 10 mm? la seccid del neutre sera, pel cap baix, la meitat
de la secci6é de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’'una xarxa de distribucio,
I'estesa dels cables d’enllumenat sera independent d’aquell.

Xarxes de control i auxiliars

S'utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentacio, la secci6 minima dels
conductors sera de 2,5 mm?2.

1.2.7 Instal-lacié eléctrica a l'interior dels suports

En la instal-lacié eléctrica en l'interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes segiients:
- Els conductors seran de coure, amb una seccié minima de 2,5 mm?, i una tensi6 assignada de 0,6/1kV,
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l'interior dels suports.
- En els punts d'entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una proteccio
suplementaria de material aillant mitjangant la perllongacié del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.
- La connexi6 als terminals, estara feta de forma que no suposi cap mena de forga de traccié sobre els
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s'utilitzaran elements
de derivacié que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, aixi com els elements de proteccio
necessaris per el punt de llum.

1.2.8 Protecci6 contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe | o de la Classe |I.

Les parts metal-liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
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prescripcio les parts metal-liques que, tenint un doble aillament, no siguin accessibles al public en general. Per
a l'accés a l'interior dels llums que estiguin instal-lats a una algada inferior als 3 m sobre el terra 0 en un espai
accessible al public, es requerira la utilitzacié d’eines especials. Les parts metal-liques dels quioscos,
marquesines, cabines telefoniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urba, que estiguin a una
distancia inferior a 2 m de les parts metal-liques de la instal-lacié d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles
a ser tocades simultaniament, hauran de gaudir d’'una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe |, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjangant
un cable unipolar aillat de tensié assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima

de 2,5 mm? en coure.

1.2.9 Posades a terra

La maxima resisténcia d’'una posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-laci6 i en qualsevol época
de l'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metal-liques accessibles de la
instal-lacio (suports, quadres metal-lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzara per connexié a una xarxa de terra comu per a totes les linies que
surtin dels mateix quadre de proteccié, mesura i control.

En les xarxes de terra s’instal-lara, com a minim, un eléctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i
sempre en el primer i en el darrer suport de cada linia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els eléctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm? de seccidé minima, si formen part de la propia xarxa de terra, on aniran
per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentacié

- Aillats, mitjangant cables de tensié assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb
conductors de coure, de seccié minima de 16 mm? per a xarxes subterranies, i de la mateixa secci6 que
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per linterior de les
canalitzacions dels cables d’alimentacié.

El conductor de proteccié que uneix cada suport amb I'electrode o amb la xarxa de terra, sera de cable unipolar
aillat, de tensié assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima de 16 mm2de

coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjangant terminals, gafes, soldadures o altres elements
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosio.

1.2.10 Conduccions per a baixa tensio

Cables per a linies aéries de baixa tensid

Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aéries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin
caracteristiques eléctriques i mecaniques adequades i seran preferentment aillats.

Conductors aillats
Els conductors aillats seran de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi

una bona resisténcia a les accions de la intempérie, a més de satisfer les exigencies especificades en la norma
UNE 21.030.
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La seccié minima permesa en els conductors d’alumini sera de 16 mm?, i en els de coure de 10 mm?. La seccio
minima corresponent a altres materials sera la que garanteixi una resisténcia mecanica i una conductivitat
eléctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a linies soterrades de baixa tensid

Els conductors dels cables utilitzats en les linies subterranies seran de coure o d’alumini i estaran aillats amb
mescles apropiades de compostos polimérics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosié que pugui
provocar el terreny on s'’instal-lin i tindran la resisténcia mecanica suficient per a suportar els esforgcos a que
puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d’'un o més conductors i de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secci6 d’aquests conductors sera
I'adequada a les intensitats i caigudes de tensio previstes i, en tot cas, aquesta seccid no sera inferior a 6 mm?2per
a conductors de coure i a 16 mm? per als de alumini.

Cables per a linies de mitjana tensié

Els cables de Mitjana Tensid seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aillament sera
de polietilé reticular amb un gruix minim de sis amb vuit mil-limetres (6,8 mm.).

Existira una pantalla sobre el conductor, que sera no metal-lica i estara formada per una cinta semiconductora,
una capa "extrusionada" de mescla semiconductora 0 una combinacié de les dues.

La pantalla sobre I'aillament estara formada per una part semiconductora, no metal-lica, associada a una part
metal-lica.

La secci6 de la pantalla i la seva resisténcia eléctrica per metre (m.) de cable a vint graus centigrads (20°C.)
seran setze mil-limetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estara constituida per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centimetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

1.3 Mesurament i abonament de les obres

1.3.1 Estacié transformadora

Compreén I'esmentada unitat I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i la construccié de I'estacié segons
esquemes que figuren als planols, ampliats per les normes particulars de 'Empresa Subministradora. Tots els
treballs necessaris, aixi com I'aportacio de mitjans precisos pel correcte acabat de 'obra.

Es mesurara per unitat (Ut.) Totalment acabada.

1.3.2 Aparellatge interior de I'Estacié Transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament electric de I'Estacié Transformadora. Aixi mateix inclou
els circuits auxiliars d’enllumenat i proteccié del transformador, comandaments a distancia, senyalitzacid, circuit
de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de I'E.T.

Es mesurara per unitat totalment acabada i comprovada.
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Instal-laci6é en baixa tensi6. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensié, cables i quadre de distribucio
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurara per unitat (Ut) totalment instal-lada i comprovada.
1.3.3 Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda compres el cost de totes les operacions d’adquisicio, transport,
carreteig i col-locacié del cable, aixi com la retirada i 'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurara per metres lineals realment instal-lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensidé

El preu compren I'execucié del metre lineal de rasa segons dimensions i caracteristiques, que s’assenyalen als
planols corresponents.

Esta inclosa I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als
cables o conduccions, la cinta de senyalitzacié o maons de protecci6 (segons planols) i tots els tubs necessaris
per a passar els cables (0 quan s’escaigui les canaletes prefabricades).

Es cas de conduccié per a encreuaments de calgada, el preu inclou totes les canonades necessaries més el llit
i protecci6 de formigo; aixi com I'excavacio, el rebliment i el transport a I'abocador dels materials sobrants.
També esta inclosa la compactacié fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del proctor modificat.

Es mesurara per metre lineal (ml.).

1.3.4 Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminaria tancada completa, equip d’encesa,
llum, tauler de connexio, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminaria, posta a terra, de tot al conjunt,
aixi com el dau de formigé amb els seus perns d’ancoratge, inclosa I'excavacié. També s’inclou la pica de terra,
aixi com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurara per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

1.3.5 Centre i guadres de maniobra

S’inclouen a I'esmentat concepte aquells materials degudament instal-lats necessaris per a la correcta maniobra
d’encesa, apagat, proteccié i mesurament de les instal-lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metal-lics galvanitzats, cel-lules fotoeléctriques rellotge horari,
comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotérmics, fusibles, armaris,
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables eléctrics d’escomesa fins el quadre
de baixa tensié dins I'Estacié Transformadora, etc.

Inclou 'esmentada unitat 'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, aixi com I'obra
civil d’assentament del mateix.

Tot aix0 degudament connexionat i posat en servei. Es mesurara per unitat (Ut) acabada i en servei.

2 ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant I'execucié de les obres es comprovara especialment la disposicio de paral-lelismes i encreuaments entre
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfra, creuament i zones
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amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinacio i els trams singulars on determinats serveis
(generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensid) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distancies minimes d’encreuament i paral-lelisme.

Enllumenat public, Mitja Tensié i Baixa Tensio

ENCREUAMENTS PARAL-LELISME
(Distancies minimes en m) (Distancies minimes en m)

Gas 0,20 Aigua 0,20

Aigua 0,20 Gas 0,25

B.T. 0,25 B.T. 0,25

AT. 0,25 AT. 0,20

Teléfon 0,20 en tubs Teléfon 0,20
A facanes 0,40

Telefon
ENCREUAMENT | PARAL-LELISME
(distancies minimes en m)

AT. 0,25

B.T. 0,20

Alires serveis 0,30

Aquestes separacions es refereixen a la minima distancia entre el prisma de la canalitzacio telefonica i la
canonada o cables de la instal-laci6 aliena.

Aigua
ENCREUAMENT PARAL-LELISME
(distancies minimes en m) | (distancies minimes en
m)
0,10 0,25

Tarragona, novembre de 2020
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AMIDAMENTS

ACTUACIO 1 - Les Pobles
(o{o]b]] RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C01 LES POBLES
SUBCAPITOL C01.1 Enllumenat public

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc
transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou
transport a magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos des-
connexié i part proporcional de gestié de residus.

- retirada existent 130 130,00 130,00
130,00
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K
o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alu-
mini injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |,
IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simon-
lighting o similar.

- classiques 122 122,00 122,00
122,00

PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led
ambar 1800K o similar

Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundici6 d'alumini
injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase I, IP66,
IKO9 de 100 leds i 98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o si-
milar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitzada.

- projectors 6 6,00 6,00
6,00

UPROL150RM u Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W 1800K

Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W, 1800°K. Inclos an-
coratge amb lira orientable galvanitzada i connexiod a caixa o registre de la
xarxa existent.

- projectors 2 2,00 2,00
2,00
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Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

AMIDAMENTS

ACTUACIO 1 - Les Pobles
(o{o]b]] RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL C01.2 Diversos
PA000001 Pa  Partida algada a justificar per imprevistos

Partida alcada a justificar per imprevistos.

1,00
PALEG001 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i
tramits necessaris per a la legalitzacio.
1,00
PAARQO1 Pa  Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres
Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de protec-
ci6 i comandament per legalitzacio.
1,00
PASS0001 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
1,00
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uest document és una copia autentica del docunment el ectronic original custodiat

aveés
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SI GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30

QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIO 1 - Les Pobles

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

CAPITOL C01 LES POBLES
SUBCAPITOL C01.1 Enllumenat public

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport 19,56
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a
magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclés desconnexio i part proporcio-
nal de gestié de residus.

DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS

YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o 278,99
similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injec-
tat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24
LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.

DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-NOU CENTIMS

PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led 303,95
ambar 1800K o similar

Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini injectat, co-
berta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase I, IP66, IKO9 de 100 leds i
98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o similar, inclos ancoratge amb
lira orientable galvanitzada.

TRES-CENTS TRES EUROS amb NORANTA-CINC
CENTIMS

UPROL150RM u Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W 1800K 350,15
Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W, 1800%K. Inclos ancoratge
amb lira orientable galvanitzada i connexi6 a caixa o registre de la xarxa existent.

TRES-CENTS CINQUANTA EUROS amb QUINZE
CENTIMS

SUBCAPITOL C01.2 Diversos

PA000001 Pa Partida algada a justificar per imprevistos 2.080,00
Partida algada a justificar per imprevistos.

DOS MIL VUITANTA EUROS

PALEGO001 u Legalitzacio eléctrica 1.040,00
Legalitzacio eléctrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits
necessaris per a la legalitzacié.

MIL QUARANTA EUROS

PAARQO1 Pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres 1.560,00
Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccio i co-
mandament per legalitzacio.

MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS

PASS0001 u Seguretat i salut de I'obra 1.092,00
Aplicacié del pla de seguretat i salut a l'obra.

MIL NORANTA-DOS EUROS
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Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIO 1 - Les Pobles

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

CAPITOL C01 LES POBLES
SUBCAPITOL C01.1 Enllumenat public

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a
magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclés desconnexio i part proporcio-
nal de gestié de residus.

Ma d'ODFa......ovuveriri e 10,28
MaQUINGMA.....cveeeeieceeie s 8,53
Suma [a Partida .........ocoeeeeereeneenseneenereeeeeseieene 18,81
Costos indirectes 4% 0,75
TOTAL PARTIDA 19,56
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o
similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injec-
tat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24
LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
Ma d'Obra.....ceeeeeeee e 16,28
Maquinaria.. 13,64
MaLEHIAIS ..ot 238,34
SuMa [a Partida ..o 268,26
Costos indirectes...........ovwereerreereennens 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led
ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini injectat, co-
berta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase I, IP66, IKO9 de 100 leds i
98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o similar, inclos ancoratge amb
lira orientable galvanitzada.
Ma d'ODFa......oouveriri 16,28
Maquinaria.. 13,64
Materials 262,34
Suma la partida .........cceernreeeninrneeeessniens 292,26
Costos indirectes .........couvrrereeneeneerennes 4% 11,69
TOTAL PARTIDA 303,95
UPROL150RM u Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W 1800K
Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W, 1800%K. Inclos ancoratge
amb lira orientable galvanitzada i connexié a caixa o registre de la xarxa existent.
Ma d'Obra.....ceeeeeee e 16,28
MaQUINGMA......cveevierereeeeirieie s nes 17,06
MaLEHIAIS ..o 303,34
SuMa [a Partida .........oceeeeerieneeneeneinere e 336,68
Costos indirectes...........ovreereereeneens 4% 13,47
TOTAL PARTIDA 350,15
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Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIO 1 - Les Pobles

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

SUBCAPITOL C01.2 Diversos

PA000001 Pa Partida algada a justificar per imprevistos
Partida algada a justificar per imprevistos.

Suma [a partida .........cceeernreeeeierne s 2.000,00
Costos indirectes........cccverrerrereinnnne 4% 80,00
TOTAL PARTIDA 2.080,00

PALEG001 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacio eléctrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits
necessaris per a la legalitzacié.

Suma la partida .........cceevernreeereinrneeeesssiens 1.000,00

Costos indirectes..........cccererririennen. 4% 40,00

TOTAL PARTIDA 1.040,00
PAARQO1 Pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres

Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccio i co-
mandament per legalitzacio.

Suma la partida ........ccceernreeereinnneeeesssieins 1.500,00
Costos indirectes .........couvrrereerneeneerennns 4% 60,00
TOTAL PARTIDA 1.560,00
PASS0001 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a l'obra.
Suma [a partida ..o 1.050,00
Costos indirectes 42,00
TOTAL PARTIDA 1.092,00
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Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

PRESSUPOST | AMIDAMENTS

ACTUACIO 1 - Les Pobles
(o{o]b]] RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C01 LES POBLES
SUBCAPITOL C01.1 Enllumenat public

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc
transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou
transport a magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos des-
connexié i part proporcional de gestié de residus.

- retirada existent 130 130,00 130,00 2.542,80
130,00 19,56 2.542,80
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K
o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alu-
mini injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |,
IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simon-
lighting o similar.

- classiques 122 122,00 122,00 34.036,78
122,00 278,99 34.036,78

PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led
ambar 1800K o similar

Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundici6 d'alumini
injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase I, IP66,
IKO9 de 100 leds i 98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o si-
milar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitzada.

- projectors 6 6,00 6,00 1.823,70
6,00 303,95 1.823,70

UPROL150RM u Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W 1800K

Subministrament i muntatge de nou projector LED 150W, 1800°K. Inclos an-
coratge amb lira orientable galvanitzada i connexiod a caixa o registre de la
xarxa existent.

- projectors 2 2,00 2,00 700,30
2,00 350,15 700,30

TOTAL SUBCAPITOL C01.1 Enllumenat piblic........cccowerrerrrvesnnnne. 39.103,58

Pagina 1

sssas

Diputacié Tarragona SERVEI D'ASSISTENCIA MUNICIPAL

S| GNAT ELECTRONI CAVENT

PER: . .
A Sert Compt e orabr T DN +* (SIG el dia 27/11/2020 a les 18: 22: 30 Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003. Telf. 977 29 66 29, fax 977 29 66 20.



a

Podeu verificar |la seva autenticitat
I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

gonaA

utaci o de Tarral

er Di

I"Ens anb el CVE 3CBZC7181gCB4E4gB462FF927AE18E1

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

PRESSUPOST | AMIDAMENTS

ACTUACIO 1 - Les Pobles
(o{o]b]] RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL C01.2 Diversos
PA000001 Pa  Partida algada a justificar per imprevistos

Partida alcada a justificar per imprevistos.

1,00 2.080,00 2.080,00
PALEG001 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i
tramits necessaris per a la legalitzacio.
1,00 1.040,00 1.040,00
PAARQO1 Pa  Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres
Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de protec-
ci6 i comandament per legalitzacio.
1,00 1.560,00 1.560,00
PASS0001 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
1,00 1.092,00 1.092,00
TOTAL SUBCAPITOL C01.2 DiVerSO0S....uuuureeererereessssssssssssssnneseeees 5.772,00
TOTAL CAPITOL CO1 LES POBLES ........ccosmmeereessssussessssssssssssssssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssss 44.875,58
L0 1 T 44.875,58
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Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

RESUM PRESSUPOST GENERAL
ACTUACIO 1 - Les Pobles

CAPITOL RESUM IMPORT EUROS
C01 LES POBLES ...ttt st 8888188 44.875,58
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 44.875,58
13,00% Despeses Generals..........cc.couvrvrnnns 5.833,83
6,00% Benefici industrial.............ccoccrivreenne. 2.692,53
SUMA DE DESPESES | BENEFICI 8.526,36
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA 53.401,94
21,00% LVA. oo 11.214,41 11.214,41
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIO 64.616,35

Puja el pressupost general de licitacié |'esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CEN-
TIMS

Tarragona, Novembre 2020.

Tecnic de projecte B,

Albert Compte Jornet

Enginyer técnic industrial
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AMIDAMENTS

ACTUACIO 2 - EI Pla de Manlleu
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C02 EL PLA DE MANLLEU
SUBCAPITOL C02.1 Enllumenat public

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc
transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou
transport a magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos des-
connexié i part proporcional de gestié de residus.

- retirada existent 64 64,00 64,00
64,00
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K
o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alu-
mini injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |,
IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simon-
lighting o similar.

- classiques 7 7,00 7,00
7,00

DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alu-
mini injectat Clase |, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model
Nath M de simonlighting o similar

- vials 55 55,00 55,00
55,00

PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led
ambar 1800K o similar

Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundici6 d'alumini
injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase I, IP66,
IKO9 de 100 leds i 98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o si-
milar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitzada.

- projectors 2 2,00 2,00
2,00
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AMIDAMENTS

ACTUACIO 2 - EI Pla de Manlleu
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL C02.2 Diversos
PA000002 pa Partida algada a justificar per imprevistos

Partida alcada a justificar per imprevistos.

1,00
PALEG002 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i
tramits necessaris per a la legalitzacio.
1,00
PAARQ02 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres
Partida alcada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de protec-
ci6é i comandament per legalitzacio.
1,00
PASS0002 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
1,00
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SI GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
Al bert Conpte Jornet - DNI ** (SIG el dia 27/11/2020 a |es 18:22:30

QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIO 2 - EI Pla de Manlleu

coDI UD __ DESCRIPCIO PREU
CAPITOL C02 EL PLA DE MANLLEU
SUBCAPITOL C02.1 Enllumenat public
UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport 19,56
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a
magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclés desconnexio i part proporcio-
nal de gestié de residus.
DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o 278,99
similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injec-
tat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24
LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-NOU CENTIMS
DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de 278,99
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alumini injec-
tat Clase I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonligh-
ting o similar
DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-NOU CENTIMS
PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led 303,95
ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini injectat, co-
berta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase I, IP66, IKO9 de 100 leds i
98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o similar, inclos ancoratge amb
lira orientable galvanitzada.
TRES-CENTS TRES EUROS amb NORANTA-CINC
CENTIMS
SUBCAPITOL C02.2 Diversos
PA000002 pa Partida algada a justificar per imprevistos 1.040,00
Partida algada a justificar per imprevistos.
MIL QUARANTA EUROS
PALEG002 u Legalitzacio eléctrica 520,00
Legalitzacio eléctrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits
necessaris per a la legalitzacio.
CINC-CENTS VINT EUROS
PAARQ02 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres 1.040,00
Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccié i co-
mandament per legalitzacio.
MIL QUARANTA EUROS
PASS0002 u Seguretat i salut de I'obra 520,00
Aplicacié del pla de seguretat i salut a l'obra.
CINC-CENTS VINT EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIO 2 - EI Pla de Manlleu

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

CAPITOL C02 EL PLA DE MANLLEU
SUBCAPITOL C02.1 Enllumenat piblic

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a
magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclés desconnexio i part proporcio-
nal de gestié de residus.

Ma d'ODFa......ovuveriri e 10,28
MaQUINGMA.....cveeeeieceeie s 8,53
Suma [a Partida .........ocoeeeeereeneenseneenereeeeeseieene 18,81
Costos indirectes 4% 0,75
TOTAL PARTIDA 19,56
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o
similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injec-
tat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24
LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
Ma d'Obra.....ceeeeeeee e 16,28
Maquinaria.. 13,64
MaLEHIAIS ..ot 238,34
SuMa [a Partida ..o 268,26
Costos indirectes...........ovwereerreereennens 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alumini injec-
tat Clase I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonligh-
ting o similar
Ma d'ODFa......oouveriri 16,28
Maquinaria.. 13,64
Materials 238,34
Suma la partida .........cceernreeeninrneeeessniens 268,26
Costos indirectes .........couvrrereeneeneerennes 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led
ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini injectat, co-
berta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IKO9 de 100 leds i
98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o similar, inclos ancoratge amb
lira orientable galvanitzada.
Ma d'Obra.....eeecee e 16,28
Maquinaria.. 13,64
MaLEHIAIS ..o 262,34
SuMa [a Partida ..o 292,26
Costos indirectes 4% 11,69
TOTAL PARTIDA 303,95
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QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIO 2 - EI Pla de Manlleu

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

SUBCAPITOL C02.2 Diversos

PA000002 pa Partida algada a justificar per imprevistos
Partida algada a justificar per imprevistos.

SuMa [a Partida ..o 1.000,00
Costos iNdirectes.......ovrvreeerenrenrireinns 4% 40,00
TOTAL PARTIDA 1.040,00

PALEG002 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacio eléctrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits
necessaris per a la legalitzacio.

SuMa [a Partida ..o 500,00

Costos indirectes...........ovvereereereennens 4% 20,00

TOTAL PARTIDA 520,00
PAARQ02 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres

Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccié i co-
mandament per legalitzacio.

Suma [a partida ..o 1.000,00
Costos indirectes...........ovvreenreereennens 4% 40,00
TOTAL PARTIDA 1.040,00
PASS0002 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a l'obra.
Suma la partida .........ccceeernreeeeierneeeesssieens 500,00
Costos indirectes .........couvreereereeeneerennes 4% 20,00
TOTAL PARTIDA 520,00
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través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

PRESSUPOST | AMIDAMENTS

ACTUACIO 2 - EI Pla de Manlleu
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C02 EL PLA DE MANLLEU
SUBCAPITOL C02.1 Enllumenat public

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc
transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou
transport a magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos des-
connexié i part proporcional de gestié de residus.

- retirada existent 64 64,00 64,00 1.251,84
64,00 19,56 1.251,84
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K
o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alu-
mini injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |,
IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simon-
lighting o similar.

- classiques 7 7,00 7,00 1.952,93
7,00 278,99 1.952,93

DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alu-
mini injectat Clase |, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model
Nath M de simonlighting o similar

- vials 55 55,00 55,00 15.344 45
55,00 278,99 15.344 45

PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led
ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundici6 d'alumini
injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase I, IP66,
IKO9 de 100 leds i 98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o si-
milar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitzada.

- projectors 2 2,00 2,00 607,90
2,00 303,95 607,90

TOTAL SUBCAPITOL C02.1 Enllumenat public...........ccuusueeeeee 19.157,12
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través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

PRESSUPOST | AMIDAMENTS

ACTUACIO 2 - EI Pla de Manlleu
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL C02.2 Diversos
PA000002 pa Partida algada a justificar per imprevistos

Partida alcada a justificar per imprevistos.

1,00 1.040,00 1.040,00
PALEG002 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i
tramits necessaris per a la legalitzacio.
1,00 520,00 520,00
PAARQ02 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres
Partida alcada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de protec-
ci6é i comandament per legalitzacio.
1,00 1.040,00 1.040,00
PASS0002 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
1,00 520,00 520,00
TOTAL SUBCAPITOL C02.2 DiVerS0S......uuumrrrrreeersssssssssssssssnesseees 3.120,00
TOTAL CAPITOL C02 EL PLA DE MANLLEU ......ooumrnmreenennesessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssses 2227712
0, 2227712
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RESUM PRESSUPOST GENERAL
ACTUACIO 2 - EI Pla de Manlleu

CAPITOL RESUM IMPORT EUROS
C02 EL PLA DE MANLLEU......oooosooceevvevveveeeeesessssossssssssssessssssssssssssssssseesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssseessssssssssssssssssseseesssssss 2227712
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 22.277,12
13,00% Despeses Generals..........cc.couvrvrnnns 2.896,03
6,00% Benefici industrial.............ccoccrivreenne. 1.336,63
SUMA DE DESPESES | BENEFICI 4.232,66
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA 26.509,78
21,00% LVA. oo 5.567,05 5.567,05
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIO 32.076,83

Puja el pressupost general de licitacié |'esmentada quantitat de TRENTA-DOS MIL SETANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS

Tarragona, Novembre 2020.

Tecnic de projecte B,

Albert Compte Jornet

Enginyer técnic industrial
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AMIDAMENTS
ACTUACIO 3 - Masbarrat

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL C03 MASBARRAT
SUBCAPITOL C03.1 Enllumenat public
UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc
transport

Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou
transport a magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos des-
connexié i part proporcional de gestié de residus.

- retirada existent 18 18,00 18,00
18,00
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K
o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alu-
mini injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |,
IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simon-
lighting o similar.

- classiques 1 1,00 1,00

1,00
DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alu-
mini injectat Clase |, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model
Nath M de simonlighting o similar

- vials 17 17,00 17,00

17,00

SUBCAPITOL C03.2 Diversos
PA000003 pa Partida algada a justificar per imprevistos

Partida algada a justificar per imprevistos.

1,00
PALEG003 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i
tramits necessaris per a la legalitzacio.
1,00
PAARQO3 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres
Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de protec-
ci6 i comandament per legalitzacio.
1,00
PASS0003 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
1,00
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QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIO 3 - Masbarrat

coDI UD __ DESCRIPCIO PREU
CAPITOL C03 MASBARRAT
SUBCAPITOL C03.1 Enllumenat public
UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport 19,56
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a
magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclés desconnexio i part proporcio-
nal de gestié de residus.
DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o 278,99
similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injec-
tat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24
LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-NOU CENTIMS
DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de 278,99
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alumini injec-
tat Clase I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonligh-
ting o similar
DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-NOU CENTIMS
SUBCAPITOL C03.2 Diversos
PA000003 pa Partida algada a justificar per imprevistos 520,00
Partida algada a justificar per imprevistos.
CINC-CENTS VINT EUROS
PALEG003 u Legalitzacio eléctrica 208,00
Legalitzacio eléctrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits
necessaris per a la legalitzacio.
DOS-CENTS VUIT EUROS
PAARQO3 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres 520,00
Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccié i co-
mandament per legalitzacio.
CINC-CENTS VINT EUROS
PASS0003 u Seguretat i salut de I'obra 260,00
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
DOS-CENTS SEIXANTA EUROS
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utaci o de Tarral
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Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIO 3 - Masbarrat

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

CAPITOL C03 MASBARRAT
SUBCAPITOL C03.1 Enllumenat piblic

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a
magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclés desconnexio i part proporcio-
nal de gestié de residus.

Ma d'OBra......coeere e 10,28
MaQUINGMA.....cveeeeieceeie s 8,53
Suma [a Partida .........ocoeeeeereeneenseneenereeeeeseieene 18,81
Costos indirectes 4% 0,75
TOTAL PARTIDA 19,56
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o
similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injec-

tat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24

LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
Ma d'ODIa........oveiiii i 16,28
Maquinaria.. 13,64
Materials ........ocvuviriiss i 238,34
SuMa [a Partida ..o 268,26
Costos indirectes...........coeweveerreveenenes 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99

DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alumini injec-

tat Clase I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonligh-

ting o similar
Ma d'OBra......coeee e 16,28
Maquinaria.. 13,64
Materials 238,34
Suma la partida .........cceernreeeninrneeeessniens 268,26
Costos indirectes..........ccoererierriennen. 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
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Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIO 3 - Masbarrat

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

SUBCAPITOL C03.2 Diversos

PA000003 pa Partida algada a justificar per imprevistos
Partida algada a justificar per imprevistos.

SuMa [a Partida ..o 500,00
Costos iNdirectes.......ovrvreeerenrenrireinns 4% 20,00
TOTAL PARTIDA 520,00

PALEG003 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacio eléctrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits
necessaris per a la legalitzacio.

SuMa [a Partida ..o 200,00

Costos indirectes...........ovvereereereennens 4% 8,00

TOTAL PARTIDA 208,00
PAARQO3 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres

Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccié i co-
mandament per legalitzacio.

Suma [a partida ..o 500,00
Costos indirectes...........ovvreenreereennens 4% 20,00
TOTAL PARTIDA 520,00
PASS0003 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a l'obra.
Suma la partida .........ccceeernreeeeierneeeesssieens 250,00
Costos indirectes .........couvreereereeeneerennes 4% 10,00
TOTAL PARTIDA 260,00
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a
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I data d'em ssi6 30/11/2020 a |les 10:07:52

gonaA

utaci o de Tarral

er Di

I"Ens anb el CVE 3CBZC7181gCB4E4gB462FF927AE18E1

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

PRESSUPOST | AMIDAMENTS
ACTUACIO 3 - Masbarrat

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL C03 MASBARRAT
SUBCAPITOL C03.1 Enllumenat public
UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc
transport

Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou
transport a magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos des-
connexié i part proporcional de gestié de residus.

- retirada existent 18 18,00 18,00 352,08
18,00 19,56 352,08
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K
o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alu-
mini injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |,
IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simon-
lighting o similar.

- classiques 1 1,00 1,00 278,99
1,00 278,99 278,99

DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alu-
mini injectat Clase |, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model
Nath M de simonlighting o similar

- vials 17 17,00 17,00 4.742,83
17,00 278,99 4.742,83
TOTAL SUBCAPITOL C03.1 Enllumenat pablic.............ceeeeeeeeeee 5.373,90

SUBCAPITOL C03.2 Diversos
PA000003 pa Partida algada a justificar per imprevistos

Partida alcada a justificar per imprevistos.

1,00 520,00 520,00
PALEG003 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i
tramits necessaris per a la legalitzacio.
1,00 208,00 208,00
PAARQO3 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres
Partida alcada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de protec-
ci6é i comandament per legalitzacio.
1,00 520,00 520,00
PASS0003 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
1,00 260,00 260,00
TOTAL SUBCAPITOL C03.2 DiVerS0S.......uurrrrreeersssssssssssssssnesseees 1.508,00
TOTAL CAPITOL C03 MASBARRAT ..........oovevevssssmsssssssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssses 6.881,90
0, 6.881,90
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Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

RESUM PRESSUPOST GENERAL

ACTUACIO 3 - Masbarrat

CAPITOL RESUM IMPORT EUROS
Co3 MASBARRAT .....ooovettreiresmesesssesesesesssse s s8R RS 6.881,90
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 6.881,90

13,00% Despeses Generals..........cc.couvrvrnnns 894,65

6,00% Benefici industrial...........cccccoeeuunnne. 412,91
SUMA DE DESPESES | BENEFICI 1.307,56
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA 8.189,46
21,00% LV.A. oo 1.719,79 1.719,79
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIO 9.909,25

Puja el pressupost general de licitacié |'esmentada quantitat de NOU MIL NOU-CENTS NOU EUROS amb VINT-I-CINC CENTIMS

Tarragona, Novembre 2020.

Tecnic de projecte B,

Albert Compte Jornet

Enginyer técnic industrial
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4.4 ACTUACIO 4: AIGUAMURCIA
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AMIDAMENTS
(Actuacié 4)
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Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

AMIDAMENTS
ACTUACIO 4 - Aiguamiircia

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL C04 AIGUAMURCIA
SUBCAPITOL C04.1 Enllumenat public
UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc
transport

Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou
transport a magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos des-
connexié i part proporcional de gestié de residus.

- retirada existent 33 33,00 33,00
33,00
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K
o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alu-
mini injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |,
IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simon-
lighting o similar.

- classiques 2 2,00 2,00

2,00
DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alu-
mini injectat Clase |, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model
Nath M de simonlighting o similar

- vials 31 31,00 31,00

31,00

SUBCAPITOL C04.2 Diversos
PA000004 pa Partida algada a justificar per imprevistos

Partida algada a justificar per imprevistos.

1,00
PALEG004 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i
tramits necessaris per a la legalitzacio.
1,00
PAARQ04 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres
Partida alcada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de protec-
ci6é i comandament per legalitzacio.
1,00
PASS0004 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
1,00
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QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIO 4 - Aiguamdircia

coDI UD __ DESCRIPCIO PREU
CAPITOL C04 AIGUAMURCIA
SUBCAPITOL C04.1 Enllumenat public
UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport 19,56
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a
magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclés desconnexio i part proporcio-
nal de gestié de residus.
DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o 278,99
similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injec-
tat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24
LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-NOU CENTIMS
DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de 278,99
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alumini injec-
tat Clase I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonligh-
ting o similar
DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-NOU CENTIMS
SUBCAPITOL C04.2 Diversos
PA000004 pa Partida algada a justificar per imprevistos 520,00
Partida algada a justificar per imprevistos.
CINC-CENTS VINT EUROS
PALEG004 u Legalitzacio eléctrica 312,00
Legalitzacio eléctrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits
necessaris per a la legalitzacio.
TRES-CENTS DOTZE EUROS
PAARQ04 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres 520,00
Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccio i co-
mandament per legalitzacio.
CINC-CENTS VINT EUROS
PASS0004 u Seguretat i salut de I'obra 260,00
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
DOS-CENTS SEIXANTA EUROS
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través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIO 4 - Aiguamdircia

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

CAPITOL C04 AIGUAMURCIA
SUBCAPITOL C04.1 Enllumenat public

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a
magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclés desconnexio i part proporcio-
nal de gestié de residus.

Ma d'OBra......coeere e 10,28
MaQUINGMA.....cveeeeieceeie s 8,53
Suma [a Partida .........ocoeeeeereeneenseneenereeeeeseieene 18,81
Costos indirectes 4% 0,75
TOTAL PARTIDA 19,56
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o
similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injec-

tat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24

LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
Ma d'ODIa........oveiiii i 16,28
Maquinaria.. 13,64
Materials ........ocvuviriiss i 238,34
SuMa [a Partida ..o 268,26
Costos indirectes...........coeweveerreveenenes 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99

DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alumini injec-

tat Clase I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonligh-

ting o similar
Ma d'OBra......coeee e 16,28
Maquinaria.. 13,64
Materials 238,34
Suma la partida .........cceernreeeninrneeeessniens 268,26
Costos indirectes..........ccoererierriennen. 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
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QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIO 4 - Aiguamdircia

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

SUBCAPITOL C04.2 Diversos

PA000004 pa Partida algada a justificar per imprevistos
Partida algada a justificar per imprevistos.

SuMa [a Partida ..o 500,00
Costos iNdirectes.......ovrvreeerenrenrireinns 4% 20,00
TOTAL PARTIDA 520,00

PALEG004 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacio eléctrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits
necessaris per a la legalitzacio.

Suma la partida ........ccceernreeereinnneeeesssieins 300,00

Costos indirectes..........ccerverrvrniennen. 4% 12,00

TOTAL PARTIDA 312,00
PAARQ04 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres

Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccio i co-
mandament per legalitzacio.

Suma la partida .........cceernreeeeierneeeesssieens 500,00
Costos indirectes .........couureereeneeneerernes 4% 20,00
TOTAL PARTIDA 520,00
PASS0004 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a l'obra.
SuMa [a Partida ..o 250,00
Costos indirectes...........ovvreereereennens 4% 10,00
TOTAL PARTIDA 260,00
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Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

PRESSUPOST | AMIDAMENTS
ACTUACIO 4 - Aiguamiircia

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL C04 AIGUAMURCIA
SUBCAPITOL C04.1 Enllumenat public
UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc
transport

Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou
transport a magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos des-
connexié i part proporcional de gestié de residus.

- retirada existent 33 33,00 33,00 645,48
33,00 19,56 645,48
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K
o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alu-
mini injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |,
IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simon-
lighting o similar.

- classiques 2 2,00 2,00 557,98
2,00 278,99 557,98

DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alu-
mini injectat Clase |, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model
Nath M de simonlighting o similar

- vials 31 31,00 31,00 8.648,69
31,00 278,99 8.648,69
TOTAL SUBCAPITOL C04.1 Enllumenat pablic.............ceeeeeeeeeee 9.852,15

SUBCAPITOL C04.2 Diversos
PA000004 pa Partida algada a justificar per imprevistos

Partida alcada a justificar per imprevistos.

1,00 520,00 520,00
PALEG004 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i
tramits necessaris per a la legalitzacio.
1,00 312,00 312,00
PAARQ04 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres
Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de protec-
ci6 i comandament per legalitzacio.
1,00 520,00 520,00
PASS0004 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
1,00 260,00 260,00
TOTAL SUBCAPITOL C04.2 DiVErSOS........cessmmmrressssssssmsssssssssssnnnns 1.612,00
TOTAL CAPITOL C04 AIGUAMURCIA......covvverresssesssessssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssessssssees 11.464,15
L0 1 T 11.464,15
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RESUM PRESSUPOST GENERAL

ACTUACIO 4 - Aiguamdircia

CAPITOL RESUM IMPORT EUROS
C04 AIGUAMURGIA ... sssssssss s sssss s s s 11.464,15
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 11.464,15

13,00% Despeses Generals..........cc.couvrvrnnns 1.490,34

6,00% Benefici industrial...........cccccoeeuunnn. 687,85
SUMA DE DESPESES | BENEFICI 2.178,19
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA 13.642,34
21,00% LV.A. oo 2.864,89 2.864,89
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIO 16.507,23

Puja el pressupost general de licitacié |'esmentada quantitat de SETZE MIL CINC-CENTS SET EUROS amb VINT-I-TRES CENTIMS

Tarragona, Novembre 2020.

Tecnic de projecte B,

Albert Compte Jornet

Enginyer técnic industrial
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AMIDAMENTS

ACTUACIO 5 - Santes Creus
(o{o]b]] RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C05 SANTES CREUS
SUBCAPITOL C05.1 Enllumenat public

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc
transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou
transport a magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos des-
connexié i part proporcional de gestié de residus.

- retirada existent 66 66,00 66,00
66,00
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K
o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alu-
mini injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |,
IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simon-
lighting o similar.

- classiques 57 57,00 57,00
57,00

DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alu-
mini injectat Clase |, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model
Nath M de simonlighting o similar

- vials 3 3,00 3,00
3,00

PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led
ambar 1800K o similar

Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini
injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase I, IP66,
IKO9 de 100 leds i 98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o si-
milar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitzada.

- projectors 6 6,00 6,00
6,00
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AMIDAMENTS

ACTUACIO 5 - Santes Creus
(o{o]b]] RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL C05.2 Diversos
PA000005 pa Partida algada a justificar per imprevistos

Partida alcada a justificar per imprevistos.

1,00
PALEG005 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i
tramits necessaris per a la legalitzacio.
1,00
PAARQ05 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres
Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de protec-
ci6 i comandament per legalitzacio.
1,00
PASS0005 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
1,00
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QUADRE DE PREUS 1
ACTUACIO 5 - Santes Creus

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

CAPITOL C05 SANTES CREUS
SUBCAPITOL C05.1 Enllumenat piblic

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport 19,56
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a
magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclés desconnexio i part proporcio-
nal de gestié de residus.

DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS

YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o 278,99
similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injec-
tat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24
LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.

DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-NOU CENTIMS

DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de 278,99
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alumini injec-
tat Clase I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonligh-

ting o similar
DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-NOU CENTIMS
PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led 303,95

ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini injectat, co-
berta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase I, IP66, IKO9 de 100 leds i
98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o similar, inclos ancoratge amb
lira orientable galvanitzada.

TRES-CENTS TRES EUROS amb NORANTA-CINC
CENTIMS

SUBCAPITOL C05.2 Diversos

PA000005 pa Partida algada a justificar per imprevistos 1.560,00
Partida algada a justificar per imprevistos.

MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS

PALEG005 u Legalitzacio eléctrica 780,00
Legalitzacio eléctrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits
necessaris per a la legalitzacio.

SET-CENTS VUITANTA EUROS

PAARQ05 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres 1.300,00
Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccio i co-
mandament per legalitzacio.

MIL TRES-CENTS EUROS

PASS0005 u Seguretat i salut de I'obra 780,00
Aplicacié del pla de seguretat i salut a l'obra.

SET-CENTS VUITANTA EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIO 5 - Santes Creus

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

CAPITOL C05 SANTES CREUS
SUBCAPITOL C05.1 Enllumenat piblic

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou transport a
magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclés desconnexio i part proporcio-
nal de gestié de residus.

Ma d'ODFa......ovuveriri e 10,28
MaQUINGMA.....cveeeeieceeie s 8,53
Suma [a Partida .........ocoeeeeereeneenseneenereeeeeseieene 18,81
Costos indirectes 4% 0,75
TOTAL PARTIDA 19,56
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K o
similar
Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alumini injec-
tat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IK10. 24
LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simonlighting o similar.
Ma d'Obra.....ceeeeeeee e 16,28
Maquinaria.. 13,64
MaLEHIAIS ..ot 238,34
SuMa [a Partida ..o 268,26
Costos indirectes...........ovwereerreereennens 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar
Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alumini injec-
tat Clase I, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model Nath M de simonligh-
ting o similar
Ma d'ODFa......oouveriri 16,28
Maquinaria.. 13,64
Materials 238,34
Suma la partida .........cceernreeeninrneeeessniens 268,26
Costos indirectes .........couvrrereeneeneerennes 4% 10,73
TOTAL PARTIDA 278,99
PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led
ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini injectat, co-
berta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |, IP66, IKO9 de 100 leds i
98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o similar, inclos ancoratge amb
lira orientable galvanitzada.
Ma d'Obra.....eeecee e 16,28
Maquinaria.. 13,64
MaLEHIAIS ..o 262,34
SuMa [a Partida ..o 292,26
Costos indirectes 4% 11,69
TOTAL PARTIDA 303,95
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QUADRE DE PREUS 2
ACTUACIO 5 - Santes Creus

cobl UD _ DESCRIPCIO PREU

SUBCAPITOL C05.2 Diversos

PA000005 pa Partida algada a justificar per imprevistos
Partida algada a justificar per imprevistos.

SuMa [a Partida ..o 1.500,00
Costos iNdirectes.......ovrvreeerenrenrireinns 4% 60,00
TOTAL PARTIDA 1.560,00

PALEG005 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacio eléctrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i tramits
necessaris per a la legalitzacio.

Suma la partida ........ccceernreeereinnneeeesssieins 750,00

Costos indirectes..........ccerverrvrniennen. 4% 30,00

TOTAL PARTIDA 780,00
PAARQ05 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres

Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de proteccio i co-
mandament per legalitzacio.

SuMa [a Partida .........coceeeeeenieeeeneeneenere e 1.250,00
Costos indirectes...........ovwereerreereennens 4% 50,00
TOTAL PARTIDA 1.300,00
PASS0005 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a l'obra.
Suma la partida .........ccoeernreeeinnneeeesssieens 750,00
Costos indirectes .........couvreereeneeneerennns 4% 30,00
TOTAL PARTIDA 780,00
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS

ACTUACIO 5 - Santes Creus
(o{o]b]] RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C05 SANTES CREUS
SUBCAPITOL C05.1 Enllumenat public

UD02316ES u Desmuntatge i retirada d'equip existent, lluminaria, brag o columna, inc
transport
Desmuntatge i retirada d'equip existent, llumenaria, brag o columna, inclou
transport a magatzem municipal o gestor de residus autoritzat. Inclos des-
connexié i part proporcional de gestié de residus.

- retirada existent 66 66,00 66,00 1.290,96
66,00 19,56 1.290,96
YPRA50V33 u Lluminaria classica tipus Praga M PRO de simonlighting 25W Led ambar 1800K
o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria classica amb cos de fundicié d'alu-
mini injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase |,
IP66, IK10. 24 LEDS 25W, Led ambar 1800°K. Tipus Praga M PRO de simon-
lighting o similar.

- classiques 57 57,00 57,00 15.902,43
57,00 278,99 15.902,43

DSTMJ310MC u Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED 58W 1800°K model Nath S de
simonlighting o similar

Subministrament i muntatge de lluminaria vial LED amb cos de fundici6 d'alu-
mini injectat Clase |, IP66, IK10 de 36 leds i 58W, Led ambar 1800K model
Nath M de simonlighting o similar

- vials 3 3,00 3,00 836,97
3,00 278,99 836,97

PROMAX90 u Subministrament i muntatge de projector KOS L de Simonlighting LED 98W Led
ambar 1800K o similar
Subministrament i muntatge de projector LED amb cos de fundicié d'alumini
injectat, coberta plana, difusor de vidre templat transparent pla. Clase I, IP66,
IKO9 de 100 leds i 98W, Led ambar 1800K, model KOS L de simonlighting o si-
milar, inclos ancoratge amb lira orientable galvanitzada.

- projectors 6 6,00 6,00 1.823,70
6,00 303,95 1.823,70

TOTAL SUBCAPITOL C05.1 Enllumenat public............ccuusueeeeee 19.854,06
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través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

PRESSUPOST | AMIDAMENTS

ACTUACIO 5 - Santes Creus
(o{o]b]] RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL C05.2 Diversos
PA000005 pa Partida algada a justificar per imprevistos

Partida alcada a justificar per imprevistos.

1,00 1.560,00 1.560,00
PALEG005 u Legalitzacio eléctrica
Legalitzacié electrica de les instal-lacions, inclou projectes, butlletins, proves i
tramits necessaris per a la legalitzacio.
1,00 780,00 780,00
PAARQ05 pa Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres
Partida algada a justificar per arranjaments necessaris als quadres de protec-
ci6 i comandament per legalitzacio.
1,00 1.300,00 1.300,00
PASS0005 u Seguretat i salut de I'obra
Aplicacié del pla de seguretat i salut a I'obra.
1,00 780,00 780,00
TOTAL SUBCAPITOL C05.2 DIVErSOS........cmmmemrrsssssssssmssssssssassnes 4.420,00
TOTAL CAPITOL C05 SANTES CREUS............cooummmmmmmmeeseesssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssses 24.274,06
O 17 24.274,06
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RESUM PRESSUPOST GENERAL
ACTUACIO 5 - Santes Creus

CAPITOL RESUM IMPORT EUROS
C05 SANTES CREUS ..ottt bt 24.274,06
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 24.274,06
13,00% Despeses Generals..........cc.couvrvrnnns 3.155,63
6,00% Benefici industrial.............ccoccrivreenne. 1.456,44
SUMA DE DESPESES | BENEFICI 4.612,07
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA 28.886,13
21,00% LVA. oo 6.066,09 6.066,09
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIO 34.952,22

Puja el pressupost general de licitacid I'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb
VINT-I-DOS CENTIMS

Tarragona, Novembre 2020.

Tecnic de projecte B,

Albert Compte Jornet

Enginyer técnic industrial
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RESUM PRESSUPOST GENERAL

Renovacié de I'enllumenat public a diversos nuclis agregats al TM d'Aiguamurcia

CAPITOL RESUM IMPORT EUROS
C01 LES POBLES ...+ 1vrvrrrererererererererer e 44.875,58
C02 EL PLA DE MANLLEU ..ottt bbb bbb 22.277,12
C03 IASBARRAT ...t 6.881,90
C04 AIGUAMURCIA.. 11.464,15
C05 SANTES CREUS 24.274,06
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 109.772,81

13,00% Despeses Generals 14.270,47

6,00% Benefici industrial.............ccocerevreenne. 6.586,37
SUMA DE DESPESES | BENEFICI 20.856,84
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA 130.629,65
21,00% LVA. oo 27.432,23 27.432,23
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIO 158.061,88

Puja el pressupost general de licitacié |'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT MIL SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CEN-
TIMS

Tarragona, Novembre 2020.

Teécnic de projecte B,

Albert Compte Jornet

Enginyer técnic industrial
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